
  

ANEXO V: PROPUESTA TÉCNICA Y 
ECONÓMICA 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

Parque Tecnológico de Paterna 
Ronda Narciso Monturiol, 17 – 1, Despachos 18-19 

46980 – Paterna (VALENCIA) 
 
 
 
 
 



 



PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q01_1 Q01 CALLE ACERA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_2 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_3 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_4 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_5 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_6 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_7 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_8 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_9 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_10 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_11 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q01_12 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q01_13 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q01_14 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_15 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_16 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_17 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_18 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_19 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_20 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_21 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_22 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_23 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_24 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q01_25 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_26 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_27 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_28 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q01_29 Q01 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 SD_VIAL 50W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q01_30 Q01 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_31 Q01 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_32 Q01 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_33 Q01 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_34 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q01_35 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q01_36 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q01_37 Q01 PEATONAL ACERA IRREGULAR 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 SD_VIAL 50W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q01_38 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q01_39 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q01_40 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q01_41 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q01_42 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_43 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_44 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_45 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_46 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q01_47 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_48 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_49 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_50 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_51 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_52 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_53 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_54 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q01_55 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_56 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_57 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_58 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_59 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_60 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_61 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_62 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_63 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_64 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_65 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_66 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_67 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_68 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_69 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_70 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_71 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_72 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_73 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_74 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q01_75 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_76 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_77 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_78 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_79 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q01_80 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_81 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_82 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_83 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_84 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_85 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_86 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_87 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_88 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_89 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q01_90 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q01_91 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_92 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q01_93 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q01_94 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_95 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q01_96 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q01_97 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_98 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_99 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_100 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_101 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_102 Q01 CALLE ACERA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_103 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_104 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_105 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_106 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_107 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_108 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_109 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_110 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_111 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_112 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_113 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_114 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_115 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q01_116 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_117 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_118 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_119 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_120 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_121 Q01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q01_122 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q01_123 Q01 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_124 Q01 CALLE ACERA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_125 Q01 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_126 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_127 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_128 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_129 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_130 Q01 ECINTO PRIVADMONUMENTO IRREGULAR 0 5 SIN SOPORTE OTRO S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 13,0 0,0 0
Q01_131 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_132 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_133 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_134 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_135 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q01_136 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_137 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_138 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_139 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_140 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_141 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q01_142 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_143 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_144 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_145 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_146 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_147 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_148 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA
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Q01_149 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_150 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_151 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_152 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_153 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_154 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_155 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_156 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_157 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_158 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_159 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_160 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_161 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_162 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_163 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_164 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q01_165 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_166 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_167 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_168 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q01_169 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_170 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_171 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_172 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_173 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_174 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_175 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_176 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_177 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q01_178 Q01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_1 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_2 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_3 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_4 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_5 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_6 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_7 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_8 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_9 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_10 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_11 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_12 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_13 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_14 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_15 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_16 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_17 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_18 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_19 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_20 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_21 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_22 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_23 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_24 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_25 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_26 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_27 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_28 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_29 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_30 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_31 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_32 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_33 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_34 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_35 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_36 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_37 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_38 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_39 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_40 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_41 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_42 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_43 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q02_44 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
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Q02_45 Q02 PLAZA CALZADA IRREGULAR 15 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 SD_AMBIENTAL ENTRADA LATERAL 30W SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q02_46 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_47 Q02 PLAZA CALZADA IRREGULAR 15 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 SD_AMBIENTAL ENTRADA LATERAL 30W SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q02_48 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_49 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_50 Q02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 18 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q02_51 Q02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 18 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q02_52 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_53 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_54 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_55 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_56 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_57 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_58 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_59 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_60 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_61 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_62 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_63 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_64 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_65 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_66 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_67 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_68 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_69 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_70 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_71 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_72 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_73 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q02_74 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_75 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_76 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q02_77 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q02_78 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q02_79 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_80 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_81 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q02_82 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_83 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_84 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q02_85 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_86 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_87 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_88 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_89 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_90 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_91 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_92 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_93 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_94 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_95 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_96 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_97 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_98 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_99 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_100 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_101 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_102 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_103 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_104 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_105 Q02 CALLE ACERA UNILATERAL 13 6 PERGOLA TIPO PESCADOR S1 MODELO PERGOLA 1 SI ALBANY MIDI 16LEDs 300mA NW740 5137 15,8 696,8 22
Q02_106 Q02 CALLE ACERA UNILATERAL 13 6 PERGOLA TIPO PESCADOR S1 MODELO PERGOLA 1 SI ALBANY MIDI 16LEDs 300mA NW740 5137 15,8 696,8 22
Q02_107 Q02 CALLE ACERA UNILATERAL 13 6 PERGOLA TIPO PESCADOR S1 MODELO PERGOLA 1 SI ALBANY MIDI 16LEDs 300mA NW740 5137 15,8 696,8 22
Q02_108 Q02 CALLE ACERA UNILATERAL 13 6 PERGOLA TIPO PESCADOR S1 MODELO PERGOLA 1 SI ALBANY MIDI 16LEDs 300mA NW740 5137 15,8 696,8 22
Q02_109 Q02 CALLE ACERA UNILATERAL 13 6 PERGOLA TIPO PESCADOR S1 MODELO PERGOLA 1 SI ALBANY MIDI 16LEDs 300mA NW740 5137 15,8 696,8 22
Q02_110 Q02 CALLE ACERA UNILATERAL 13 6 PERGOLA TIPO PESCADOR S1 MODELO PERGOLA 1 SI ALBANY MIDI 16LEDs 300mA NW740 5137 15,8 696,8 22
Q02_111 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_112 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_113 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_114 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_115 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_116 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q02_117 Q02 ECINTO PRIVADMONUMENTO IRREGULAR 0 6 SIN SOPORTE OTRO S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 13,0 0,0 0
Q02_118 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q02_119 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_120 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_121 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_122 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_123 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_124 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_125 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_126 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_127 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_128 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_129 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_130 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_131 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_132 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_133 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_134 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q02_135 Q02 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_136 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q02_137 Q02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 6 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q02_138 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_139 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_140 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_141 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_142 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_143 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q02_144 Q02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q03_1 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q03_2 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_3 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_4 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_5 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_6 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_7 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_8 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_9 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_10 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_11 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_12 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_13 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_14 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_15 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_16 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_17 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_18 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_19 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_20 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_21 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_22 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_23 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_24 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_25 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_26 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_27 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_28 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_29 Q03 VIAL CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_30 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_31 Q03 VIAL CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_32 Q03 VIAL CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_33 Q03 VIAL CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_34 Q03 VIAL CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_35 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_36 Q03 VIAL CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_37 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_38 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_39 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_40 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_41 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_42 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_43 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_44 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_45 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_46 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_47 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_48 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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Q03_49 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BACULO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q03_50 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_51 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_52 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_53 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_54 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_55 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_56 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_57 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_58 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q03_59 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_60 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q03_61 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_62 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_63 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_64 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_65 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_66 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_67 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_68 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_69 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_70 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_71 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q03_72 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_73 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_74 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_75 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_76 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_77 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_78 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_79 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_80 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_81 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_82 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q03_83 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_84 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_85 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_86 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_87 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_88 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_89 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_90 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_91 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q03_92 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_93 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q03_94 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_95 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q03_96 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_97 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_98 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_99 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_100 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_101 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_102 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_103 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_104 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_105 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_106 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_107 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_108 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_109 Q03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_110 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_111 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q03_112 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_113 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_114 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q03_115 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_116 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q03_117 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_118 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q03_119 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_120 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_121 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_122 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
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Q03_123 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q03_124 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q03_125 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_126 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q03_127 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_128 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_129 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_130 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_131 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_132 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_133 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_134 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_135 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q03_136 Q03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q04_1 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_2 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_3 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_4 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_5 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_6 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_7 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_8 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q04_9 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q04_10 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_11 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q04_12 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_13 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q04_14 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_15 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q04_16 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_17 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q04_18 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_19 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q04_20 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_21 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q04_22 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_23 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_24 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_25 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_26 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_27 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q04_28 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q04_29 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q04_30 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_31 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_32 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_33 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_34 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_35 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_36 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_37 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_38 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_39 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q04_40 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_41 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_42 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_43 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_44 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_45 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_46 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_47 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_48 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_49 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_50 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_51 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_52 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_53 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_54 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q04_55 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_56 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_57 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_58 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_59 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_60 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
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Q04_61 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_62 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_63 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_64 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q04_65 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q04_66 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q04_67 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_68 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q04_69 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q04_70 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q04_71 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q04_72 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q04_73 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q04_74 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_75 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q04_76 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q04_77 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q04_78 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q04_79 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q04_80 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q04_81 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q04_82 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q04_83 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q04_84 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q04_85 Q04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q04_86 Q04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q05_1 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 85 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_2 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_3 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_4 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_5 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_6 Q05 CALLE ACERA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q05_7 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_8 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_9 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 SIN SOPORTE PROYECTOR CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 200,0 318,7 22
Q05_10 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 SIN SOPORTE PROYECTOR CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 200,0 318,7 22
Q05_11 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 SIN SOPORTE PROYECTOR CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 200,0 318,7 22
Q05_12 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_13 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_14 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_15 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_16 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_17 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_18 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_19 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_20 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_21 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q05_22 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_23 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_24 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_25 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_26 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_27 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_28 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_29 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_30 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_31 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_32 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 85 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_33 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_34 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_35 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_36 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_37 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_38 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_39 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_40 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_41 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_42 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_43 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 85 9 BACULO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_44 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_45 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_46 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_47 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_48 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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Q05_49 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_50 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_51 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_52 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_53 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_54 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q05_55 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_56 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_57 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_58 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_59 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_60 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_61 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q05_62 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q05_63 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_64 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_65 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q05_66 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q05_67 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_68 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_69 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_70 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_71 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_72 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_73 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_74 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q05_75 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_76 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q05_77 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q05_78 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_79 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q05_80 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_81 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q05_82 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_83 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q05_84 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_85 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_86 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q05_87 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 38 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 5306 61,5 327,7 22
Q05_88 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_89 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q05_90 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_91 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q05_92 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_93 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_94 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_95 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_96 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q05_97 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_98 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_99 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q05_100 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q05_101 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q05_102 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q05_103 Q05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 41 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q05_104 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BACULO VIAL CE2 MODELO VIAL 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 400mA NW740 50010 49,0 327,7 22
Q05_105 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BACULO VIAL CE2 MODELO VIAL 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 400mA NW740 50010 49,0 327,7 22
Q05_106 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BACULO VIAL CE2 MODELO VIAL 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 400mA NW740 50010 49,0 327,7 22
Q05_107 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BACULO VIAL CE2 MODELO VIAL 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 400mA NW740 50010 49,0 327,7 22
Q05_108 Q05 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BACULO VIAL CE2 MODELO VIAL 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 400mA NW740 50010 49,0 327,7 22
Q06_1 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_2 Q06 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q06_3 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_4 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_5 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_6 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_7 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_8 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_9 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_10 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_11 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_12 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_13 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_14 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q06_15 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q06_16 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q06_17 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q06_18 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q06_19 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q06_20 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_21 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_22 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q06_23 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q06_24 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q06_25 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q06_26 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q06_27 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q06_28 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_29 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q06_30 Q06 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q06_31 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q06_32 Q06 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q06_33 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_34 Q06 PLAZA ACERA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL S2 Modelo_SD_Plaça de las Monges SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q06_35 Q06 PLAZA ACERA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL S2 Modelo_SD_Plaça de las Monges SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q06_36 Q06 PLAZA ACERA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL S2 Modelo_SD_Plaça de las Monges SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q06_37 Q06 PLAZA ACERA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL S2 Modelo_SD_Plaça de las Monges SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q06_38 Q06 PLAZA ACERA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL S2 Modelo_SD_Plaça de las Monges SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q06_39 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_40 Q06 PLAZA ACERA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL S2 Modelo_SD_Plaça de las Monges SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q06_41 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_42 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_43 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_44 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_45 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_46 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_47 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_48 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_49 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_50 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_51 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_52 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_53 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_54 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_55 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_56 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_57 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_58 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_59 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_60 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_61 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q06_62 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_63 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_64 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_65 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_66 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_67 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_68 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_69 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_70 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_71 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_72 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_73 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_74 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_75 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_76 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_77 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q06_78 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_79 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_80 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_81 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_82 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_83 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q06_84 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_85 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_86 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_87 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_88 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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Q06_89 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_90 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_91 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_92 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_93 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_94 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_95 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_96 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_97 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_98 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_99 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_100 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_101 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_102 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_103 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_104 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_105 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_106 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_107 Q06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_108 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_109 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_110 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q06_111 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_112 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_113 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_114 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q06_115 Q06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_1 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q07_2 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_3 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_4 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_5 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_6 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_7 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_8 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_9 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_10 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_11 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,0 0,0 0
Q07_12 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q07_13 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_14 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_15 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_16 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_17 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_18 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_19 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_20 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_21 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_22 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_23 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_24 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_25 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_26 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_27 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_28 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_29 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_30 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_31 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q07_32 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q07_33 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q07_34 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q07_35 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q07_36 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 15 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q07_37 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 15 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q07_38 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 15 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q07_39 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 15 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q07_40 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 15 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q07_41 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 15 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q07_42 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_43 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_44 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_45 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q07_46 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_47 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
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Q07_48 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_49 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_50 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_51 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_52 Q07 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 CATENARIA TIPO PESCADOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q07_53 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_54 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_55 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_56 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q07_57 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_58 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_59 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_60 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_61 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_62 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_63 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q07_64 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 8 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
Q07_65 Q07 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 8 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
Q07_66 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_67 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_68 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_69 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_70 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_71 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_72 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_73 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_74 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_75 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_76 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_77 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_78 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_79 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_80 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_81 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_82 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_83 Q07 PARKING CALZADA IRREGULAR 3 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_Pantalla Estanca 2x28 SI ine Estanca gen2 (WT120C G2 LED40S/840 PSU L 29,0 54,5 22
Q07_84 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_85 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_86 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_87 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_88 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_89 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q07_90 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_91 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_92 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_93 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_94 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_95 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_96 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_97 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_98 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_99 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_100 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_101 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_102 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_103 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_104 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_105 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_106 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q07_107 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_108 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_109 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_110 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_111 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q07_112 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_113 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_114 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_115 Q07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_116 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_117 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_118 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_119 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_120 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q07_121 Q07 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
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Q08_1 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_2 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_3 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_4 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_5 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_6 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_7 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q08_8 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_9 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_10 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q08_11 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q08_12 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_13 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q08_14 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_15 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_16 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_17 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_18 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_19 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_20 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_21 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_22 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q08_23 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_24 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_25 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_26 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_27 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_28 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_29 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_30 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q08_31 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_32 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q08_33 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q08_34 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q08_35 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q08_36 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q08_37 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_38 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_39 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_40 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_41 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_42 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_43 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_44 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_45 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q08_46 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_47 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_48 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_49 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_50 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_51 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_52 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_53 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q08_54 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_55 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q08_56 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q08_57 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q08_58 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_59 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q08_60 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_61 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_62 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_63 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_64 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q08_65 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_66 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_67 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_68 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_69 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_70 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q08_71 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q08_72 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_73 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_74 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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Q08_75 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_76 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_77 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q08_78 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q08_79 Q08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q08_80 Q08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q10_1 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 9,5 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_2 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q10_3 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q10_4 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_5 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_6 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 7,5 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_7 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 7,5 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_8 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_9 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 10,5 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_10 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 11 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_11 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_12 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_13 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_14 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_15 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_16 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_17 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_18 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_19 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_20 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_21 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_22 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_23 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_24 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_25 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_26 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_27 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_28 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_29 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_30 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_31 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_32 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_33 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_34 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_35 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_36 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_37 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_38 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_39 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_40 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_41 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_42 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL CE2 PLAZA Modelo_SD_Plaza 9 de Octubre SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
Q10_43 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_44 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_45 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_46 Q10 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 7 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5306 28,8 271,8 22
Q10_47 Q10 PLAZA ACERA UNILATERAL 5 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_48 Q10 PLAZA CALZADA UNILATERAL 5 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_49 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_50 Q10 PLAZA CALZADA UNILATERAL 5 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_51 Q10 PLAZA CALZADA UNILATERAL 5 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_52 Q10 PLAZA CALZADA UNILATERAL 5 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_53 Q10 PLAZA CALZADA UNILATERAL 5 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_54 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_55 Q10 PLAZA CALZADA UNILATERAL 5 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_56 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_57 Q10 PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 3,5 COLUMNA FERNANDINA S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q10_58 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_59 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_60 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_61 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_62 Q10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q10_63 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_64 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_65 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_66 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_67 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_68 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q10_69 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_70 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_71 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_72 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q10_73 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q10_74 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q10_75 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q10_76 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q10_77 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q10_78 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_79 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q10_80 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q10_81 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q10_82 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q10_83 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_84 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_85 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_86 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_87 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_88 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_89 Q10 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Cami d Onda 2 calzada SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5392 109,0 378,2 22
Q10_90 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_91 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_92 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_93 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_94 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_95 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_96 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_97 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q10_98 Q10 CALLE ACERA UNILATERAL 50 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda 2 acera SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5393 13,8 410,9 22
Q11_1 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q11_2 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q11_3 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q11_4 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_5 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q11_6 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q11_7 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_8 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_9 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q11_10 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q11_11 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q11_12 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q11_13 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q11_14 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q11_15 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q11_16 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_17 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_18 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q11_19 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_20 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q11_21 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q11_22 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_23 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q11_24 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_25 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q11_26 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q11_27 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q11_28 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_29 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_30 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_31 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_32 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q11_33 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_34 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q11_35 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q11_36 Q11 PARKING CALZADA IRREGULAR 25 6 SIN SOPORTE PROYECTOR CE2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q11_37 Q11 PARKING CALZADA IRREGULAR 25 6 SIN SOPORTE PROYECTOR CE2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q11_38 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 BRAZO VIAL CE2 SD_VIAL SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q11_39 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_40 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_41 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_42 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_43 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_44 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
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Q11_45 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_46 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q11_47 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q11_48 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q11_49 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q11_50 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 40 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q11_51 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 40 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q11_52 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 40 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q11_53 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 40 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q11_54 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 40 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q11_55 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 40 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q11_56 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q11_57 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 40 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q11_58 Q11 PLAZA ACERA TRESBOLILLO 15 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q11_59 Q11 PLAZA ACERA TRESBOLILLO 15 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q11_60 Q11 PLAZA ACERA TRESBOLILLO 15 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q11_61 Q11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q11_62 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q11_63 Q11 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q12_1 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_2 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_3 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_4 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_5 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_6 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_7 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_8 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_9 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_10 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_11 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_12 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_13 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_14 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_15 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_16 Q12 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q12_17 Q12 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q12_18 Q12 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q12_19 Q12 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q12_20 Q12 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q12_21 Q12 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q12_22 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_23 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_24 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_25 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_26 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_27 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_28 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_29 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_30 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_31 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_32 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_33 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_34 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_35 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_36 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_37 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 54 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5308 45,5 271,8 22
Q12_38 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_39 Q12 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_40 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_41 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_42 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_43 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_44 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_45 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_46 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_47 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_48 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_49 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_50 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_51 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_52 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_53 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_54 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q12_55 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
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Q12_56 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_57 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_58 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_59 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_60 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_61 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_62 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_63 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_64 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_65 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_66 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_67 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_68 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_69 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_70 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_71 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_72 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_73 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_74 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_75 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_76 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_77 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_78 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q12_79 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_80 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q12_81 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_82 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q12_83 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_84 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q12_85 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q12_86 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_87 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_88 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_89 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_90 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_91 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_92 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_93 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_94 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_95 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_96 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_97 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_98 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_99 Q12 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 20 4,5 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça jardí del bes SI ALBANY MIDI 16LEDs 700mA NW740 5119 35,0 696,8 22
Q12_100 Q12 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_101 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_102 Q12 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_103 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_104 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_105 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_106 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_107 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_108 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_109 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_110 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_111 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_112 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_113 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_114 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_115 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_116 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_117 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_118 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_119 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_120 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_121 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_122 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_123 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_124 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_125 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_126 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_127 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_128 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_129 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q12_130 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_131 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_132 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_133 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_134 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 16 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q12_135 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_136 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_137 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_138 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_139 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_140 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_141 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_142 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_143 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_144 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_145 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_146 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_147 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_148 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_149 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_150 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_151 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_152 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_153 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_154 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_155 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_156 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_157 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_158 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_159 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_160 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_161 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_162 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_163 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_164 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_165 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_166 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_167 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_168 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_169 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_170 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_171 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_172 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_173 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q12_174 Q12 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q12_175 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_176 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_177 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_178 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_179 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_180 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_181 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_182 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_183 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_184 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_185 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_186 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_187 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_188 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_189 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q12_190 Q12 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 4 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5306 22,4 271,8 22
Q13_1 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q13_2 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_3 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_4 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_5 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q13_6 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_7 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_8 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_9 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_10 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_11 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_12 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_13 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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Q13_14 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_15 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q13_16 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q13_17 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_18 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_19 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_20 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_21 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_22 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 SD_VILLA_30W SI VALENTINO 24LEDs 400mA WW 730 5118 29,0 484,0 22
Q13_23 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_24 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_25 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_26 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_27 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_28 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_29 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_30 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_31 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q13_32 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_33 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_34 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_35 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q13_36 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q13_37 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_38 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_39 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q13_40 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_41 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_42 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_43 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_44 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_45 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q13_46 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_47 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_48 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_49 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_50 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_51 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_52 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_53 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_54 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_55 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_56 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_57 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_58 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_59 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_60 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_61 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_62 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_63 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q13_64 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_65 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_66 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_67 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_68 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_69 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q13_70 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_71 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_72 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_73 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_74 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_75 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_76 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_77 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_78 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_79 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_80 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_81 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_82 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_83 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_84 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_85 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_86 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_87 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
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Q13_88 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_89 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_90 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_91 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_92 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_93 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_94 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_95 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_96 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q13_97 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_98 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_99 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_100 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_101 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_102 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_103 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_104 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q13_105 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_106 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q13_107 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_108 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q13_109 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_110 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_111 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q13_112 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_113 Q13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q13_114 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q13_115 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_116 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_117 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q13_118 Q13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q14A_1 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q14A_2 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14A_3 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_4 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_5 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 12 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_6 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_7 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_8 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_9 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_10 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_11 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_12 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_13 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14A_14 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_15 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_16 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_17 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_18 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 12 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_19 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_20 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_21 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_22 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_23 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_24 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 20,0 0,0 0
Q14A_25 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_26 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_27 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_28 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 12 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_29 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_30 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_31 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 12 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_32 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_33 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_34 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_35 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q14A_36 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 0 12 BACULO VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_37 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 12 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_38 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 12 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_39 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_40 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q14A_41 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q14A_42 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 10 3 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_43 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 10 3 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
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Q14A_44 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 10 3 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_45 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_46 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_47 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 5 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q14A_48 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_49 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_50 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_51 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA CE2 PLAZA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_52 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_53 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_54 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_55 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_56 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_57 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_58 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 5 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q14A_59 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_60 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_61 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_62 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_63 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_64 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_65 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_66 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_67 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_68 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_69 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 5 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q14A_70 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_71 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_72 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_73 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_74 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_75 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_76 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_77 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_78 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_79 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_80 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q14A_81 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_82 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_83 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_84 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_85 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_86 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_87 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_88 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_89 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_90 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_91 Q14A PLAZA CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14A_92 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_93 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_94 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_95 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_96 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_97 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_98 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_99 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_100 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_101 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_102 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14A_103 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_104 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_105 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_106 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_107 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_108 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_109 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_110 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_111 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_112 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_113 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14A_114 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_115 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_116 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_117 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
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Q14A_118 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_119 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_120 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_121 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_122 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_123 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_124 Q14A CALLE CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14A_125 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_126 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_127 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_128 Q14A CALLE CALZADA UNILATERAL 15 4 BRAZO VILLA S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 24,0 0,0 0
Q14A_129 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_130 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_131 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_132 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_133 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14A_134 Q14A CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q14B_1 Q14B CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA PTE SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14B_2 Q14B CALLE CALZADA UNILATERAL 0 5 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA PTE SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14B_3 Q14B CALLE CALZADA UNILATERAL 0 5 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA PTE SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q14B_4 Q14B CALLE CALZADA UNILATERAL 0 5 COLUMNA PROYECTOR CE2 PLAZA PTE SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_1 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_2 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_3 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_4 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_5 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_6 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q15_7 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q15_8 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_9 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_10 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_11 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_12 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_13 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_14 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_15 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_16 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_17 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_18 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_19 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q15_20 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q15_21 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_22 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_23 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_24 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q15_25 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q15_26 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_27 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_28 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_29 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_30 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_31 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q15_32 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q15_33 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q15_34 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_35 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_36 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q15_37 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q15_38 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_39 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q15_40 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_41 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q15_42 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q15_43 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q15_44 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q15_45 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_46 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_47 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_48 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_49 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q15_50 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_51 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q15_52 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q15_53 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
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Q15_54 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q15_55 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_56 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_57 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q15_58 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q15_59 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q15_60 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q15_61 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q15_62 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q15_63 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q15_64 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_65 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_66 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_67 Q15 PARKING CALZADA IRREGULAR 60 12 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo_SD_Parking de la Fira SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q15_68 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_69 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_70 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_71 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_72 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q15_73 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q15_74 Q15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 36 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5306 25,6 271,8 22
Q15_75 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q15_76 Q15 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q16_1 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_2 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_3 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_4 Q16 PARKING CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q16_5 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q16_6 Q16 PARKING CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q16_7 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q16_8 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q16_9 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q16_10 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q16_11 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q16_12 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q16_13 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_14 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q16_15 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q16_16 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q16_17 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q16_18 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q16_19 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_20 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_21 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_22 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q16_23 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q16_24 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_25 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q16_26 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_27 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q16_28 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_29 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q16_30 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q16_31 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q16_32 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q16_33 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_34 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_35 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_36 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q16_37 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q16_38 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q16_39 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_40 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_41 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_42 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_43 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_44 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_45 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_46 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_47 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_48 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_49 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_50 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_51 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
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Q16_52 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_53 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_54 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_55 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_56 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_57 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q16_58 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_59 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_60 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_61 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_62 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_63 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_64 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_65 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_66 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_67 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_68 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_69 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_70 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_71 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_72 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_73 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_74 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_75 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_76 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_77 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_78 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_79 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_80 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_81 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_82 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_83 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_84 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_85 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_86 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 3 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_87 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO PERGOLA S1 CALZADA SD_REDONDA_PERGOLA SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q16_88 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO PERGOLA S1 CALZADA SD_REDONDA_PERGOLA SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q16_89 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO PERGOLA S1 CALZADA SD_REDONDA_PERGOLA SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q16_90 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_91 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q16_92 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO PERGOLA S2 ACERA SD_REDONDA_PERGOLA SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q16_93 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO PERGOLA S2 ACERA SD_REDONDA_PERGOLA SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q16_94 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO PERGOLA S2 ACERA SD_REDONDA_PERGOLA SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q16_95 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_96 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q16_97 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q16_98 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_99 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BACULO VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q16_100 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_101 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q16_102 Q16 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q16_103 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BACULO OTRO S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 33,4 0,0 0
Q16_104 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 BACULO OTRO S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 33,4 0,0 0
Q16_105 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 BACULO OTRO S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 33,4 0,0 0
Q16_106 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 BACULO OTRO S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 33,4 0,0 0
Q16_107 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 BACULO OTRO S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 33,4 0,0 0
Q16_108 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_109 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_110 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_111 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_112 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_113 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_114 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_115 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_116 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_117 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_118 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_119 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_120 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_121 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_122 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_123 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q16_124 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_125 Q16 CALLE ACERA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Av. Juan Bautista Sanmartin acera SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
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Q16_126 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_127 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q16_128 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_129 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q16_130 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_131 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_132 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q16_133 Q16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q16_134 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_135 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_136 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_137 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_138 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_139 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_140 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_141 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_142 Q16 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q16_143 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q16_144 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q16_145 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q16_146 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q16_147 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q16_148 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q16_149 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q16_150 Q16 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q18_1 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 42 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q18_2 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_3 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_4 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_5 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_6 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_7 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_8 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_9 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_10 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_11 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_12 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_13 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_14 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_15 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_16 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_17 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_18 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_19 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_20 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_21 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_22 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_23 Q18 CALLE CALZADA BILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q18_24 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q18_25 Q18 CALLE CALZADA BILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q18_26 Q18 CALLE CALZADA BILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q18_27 Q18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 COLUMNA PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q18_28 Q18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 COLUMNA PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q18_29 Q18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 COLUMNA PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q18_30 Q18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 COLUMNA PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q18_31 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_32 Q18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 COLUMNA PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q18_33 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_34 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_35 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_36 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_37 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_38 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_39 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_40 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_41 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_42 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_43 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_44 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_45 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_46 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_47 Q18 PEATONAL ACERA CENTRADA 10 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 2 SI A NG2 MINI 20LEDs 300mA NW740 5345 Symme 19,4 430,1 22
Q18_48 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q18_49 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q18_50 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_51 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q18_52 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_53 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 42 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q18_54 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_55 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_56 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_57 Q18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q18_58 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_59 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q18_60 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q18_61 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_62 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_63 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_64 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_65 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_66 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_67 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_68 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_69 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_70 Q18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q18_71 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_72 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_73 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_74 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q18_75 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_76 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_77 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_78 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_79 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_80 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_81 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_82 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q18_83 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_84 Q18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q18_85 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q18_86 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_87 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q18_88 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_89 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_90 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_91 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q18_92 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_93 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_94 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_95 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_96 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_97 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q18_98 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_99 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_100 Q18 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_101 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_102 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_103 Q18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q18_104 Q18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q18_105 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q18_106 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_107 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_108 Q18 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q18_109 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_110 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_111 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_112 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_113 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_114 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_115 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_116 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_117 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q18_118 Q18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 9 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q19_1 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_2 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_3 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_4 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_5 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
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Q19_6 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_7 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_8 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_9 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_10 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_11 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 70 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 37 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q19_12 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q19_13 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_14 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_15 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q19_16 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q19_17 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 70 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 37 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q19_18 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 53 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5303 35,4 271,8 22
Q19_19 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_20 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_21 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_22 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_23 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_24 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_25 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q19_26 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q19_27 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q19_28 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q19_29 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q19_30 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q19_31 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q19_32 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_33 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_34 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q19_35 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_36 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q19_37 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q19_38 Q19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 10 6 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL S2 Modelo_SD_Parque calle Finello SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q19_39 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q19_40 Q19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 10 6 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL S2 Modelo_SD_Parque calle Finello SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q19_41 Q19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 10 6 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL S2 Modelo_SD_Parque calle Finello SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q19_42 Q19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 10 6 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL S2 Modelo_SD_Parque calle Finello SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q19_43 Q19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 10 6 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL S2 Modelo_SD_Parque calle Finello SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q19_44 Q19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 10 6 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL S2 Modelo_SD_Parque calle Finello SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q19_45 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 43 SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5302 17,1 246,1 22
Q19_46 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_47 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 2 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_48 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 2 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_49 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 2 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_50 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 2 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_51 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda  Av. Jaime I SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_52 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda  Av. Jaime I SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_53 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda  Av. Jaime I SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_54 Q19 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda  Av. Jaime I SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q19_55 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 BRAZO PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q19_56 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 BRAZO PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q19_57 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_58 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_59 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_60 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_61 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_62 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_63 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_64 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_65 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_66 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_67 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_68 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_69 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_70 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_71 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_72 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_73 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_74 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_75 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_76 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_77 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_78 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_79 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
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Q19_80 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_81 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_82 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_83 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_84 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_85 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_86 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL CE2 Modelo Av. Jaume I SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5308 86,0 327,7 22
Q19_87 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_88 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_89 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_90 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_91 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_92 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_93 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_94 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_95 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_96 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_97 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA Proyector S1 Modelo_SD_Parc de les Eres SI NEOS 2 48L 500ma 5121 75,0 393,3 22
Q19_98 Q19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 5 BRAZO PROYECTOR S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 200,0 0,0 0
Q19_99 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q19_100 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q19_101 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q19_102 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q19_103 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q19_104 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q19_105 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_106 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_107 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_108 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_109 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_110 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_111 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_112 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_113 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_114 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_115 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_116 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_117 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_118 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_119 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_120 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_121 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_122 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_123 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_124 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_125 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_126 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_127 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_128 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_129 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_130 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_131 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q19_132 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_133 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q19_134 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 48 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q19_135 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_136 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_137 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 70 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 37 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q19_138 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q19_139 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
Q19_140 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q19_141 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q19_142 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 70 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 37 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q19_143 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q19_144 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q19_145 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q19_146 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 70 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 37 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q19_147 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q19_148 Q19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q19_149 Q19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 19 SI IZYLUM 2 40LEDs 500mA NW740 50010 61,5 327,7 22
Q20_1 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_2 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_3 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_4 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
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ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q20_5 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_6 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_7 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_8 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_9 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_10 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_11 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_12 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_13 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_14 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_15 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_16 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_17 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_18 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_19 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q20_20 Q20 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q20_21 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_22 Q20 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q20_23 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_24 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_25 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_26 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_27 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_28 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_29 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_30 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q20_31 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q20_32 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 62 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q20_33 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
Q20_34 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_35 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q20_36 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q20_37 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q20_38 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q20_39 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q20_40 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_41 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_42 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_43 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q20_44 Q20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
Q21_1 Q21 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 SD_VIAL 50W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q21_2 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q21_3 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q21_4 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q21_5 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q21_6 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q21_7 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_8 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q21_9 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q21_10 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_11 Q21 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_12 Q21 PARKING CALZADA UNILATERAL 30 9 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q21_13 Q21 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_14 Q21 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_15 Q21 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_16 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_17 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_18 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_19 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q21_20 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_21 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_22 Q21 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q21_23 Q21 PARKING CALZADA UNILATERAL 30 9 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q21_24 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_25 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_26 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_27 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_28 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_29 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_30 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_31 Q21 ECINTO PRIVAD ACERA IRREGULAR 0 4 SIN SOPORTE OTRO S2 SD_PANTALLA ESTANCA SI Line Estanca gen2 (WT120C G2 LED19S/840 PSU  15,0 40,8 22
Q21_32 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_33 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_34 Q21 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 SD_VIAL 50W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
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Q21_35 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_36 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_37 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_38 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_39 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_40 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_41 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_42 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_43 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_44 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_45 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q21_46 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_47 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_48 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_49 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_50 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_51 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_52 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_53 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_54 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_55 Q21 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 3 SIN SOPORTE OTRO S1 SD_APLIQUE TECHO SI que CoreLine Redondo WL140V LED20S/840 PSU  18,0 56,5 22
Q21_56 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22

Q21_57 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_58 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_59 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_60 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_61 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_62 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_63 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_64 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_65 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_66 Q21 CALLE ACERA IRREGULAR 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 Modelo_SD_Plaça Francisco Tomàs i Valiente SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2
430,1 22

Q21_67 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q21_68 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q21_69 Q21 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE3 Modelo_SD_Parking del polideportivo SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_1 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q22_2 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q22_3 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_4 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_5 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_6 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_7 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_8 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_9 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_10 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_11 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_12 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_13 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q22_14 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_15 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_16 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_17 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_18 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_19 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_20 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_21 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_22 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q22_23 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_24 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_25 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_26 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_27 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_28 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_29 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
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Q22_30 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_31 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_32 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_33 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_34 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_35 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_36 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q22_37 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_38 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_39 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q22_40 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_41 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_42 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_43 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_44 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_45 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_46 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_47 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_48 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_49 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_50 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_51 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q22_52 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_53 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_54 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_55 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_56 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_57 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q22_58 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_59 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q22_60 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q22_61 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_62 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_63 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q22_64 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_65 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_66 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_67 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q22_68 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
Q22_69 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_70 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_71 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_72 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 60 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q22_73 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q22_74 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q22_75 Q22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q22_76 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_77 Q22 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Manuel Sanchis Guarner SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q22_78 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q22_79 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_80 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_81 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_82 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_83 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_84 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q22_85 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_86 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_87 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_88 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_89 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_90 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_91 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_92 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_93 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_94 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_95 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q22_96 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_97 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_98 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_99 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_100 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_101 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_102 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_103 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
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Q22_104 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_105 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_106 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q22_107 Q22 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q22_108 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_109 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_110 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_111 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_112 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_113 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_114 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_115 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q22_116 Q22 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q23_1 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_2 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_3 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_4 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_5 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_6 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_7 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_8 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_9 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_10 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_11 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_12 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_13 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_14 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_15 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q23_16 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q23_17 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q23_18 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_19 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_20 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q23_21 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q23_22 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q23_23 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q23_24 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q23_25 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_26 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q23_27 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q23_28 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_29 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q23_30 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA SEC MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_31 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA SEC MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_32 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA SEC MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_33 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA SEC MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_34 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q23_35 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q23_36 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA SEC MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_37 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q23_38 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA SEC MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_39 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q23_40 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 BRAZO VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q23_41 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_42 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_43 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 CALZADA SEC MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_44 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q23_45 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_46 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q23_47 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_48 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q23_49 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q23_50 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_51 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q23_52 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_53 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_54 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_55 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_56 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q23_57 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_58 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_59 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_60 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_61 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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Q23_62 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q23_63 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 39 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q23_64 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_65 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_66 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q23_67 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q23_68 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q23_69 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 51 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q23_70 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q23_71 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q23_72 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q23_73 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q23_74 Q23 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_75 Q23 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_76 Q23 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_77 Q23 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_78 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
Q23_79 Q23 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_80 Q23 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_81 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q23_82 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q23_83 Q23 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
Q23_84 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_85 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_86 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q23_87 Q23 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 Modelo_SD_Plaza Centro de Salud SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q23_88 Q23 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 Modelo_SD_Plaza Centro de Salud SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q23_89 Q23 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 61 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q23_90 Q23 PEATONAL ACERA IRREGULAR 0 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 Modelo_SD_Plaza Centro de Salud SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5393 24,9 410,9 22
Q23_91 Q23 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 9 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 300mA NW740 5345 10,5 410,9 22
Q25_1 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_2 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_3 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_4 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_5 Q25 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_6 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_7 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_8 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_9 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_10 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_11 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_12 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_13 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_14 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_15 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_16 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_17 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_18 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_19 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_20 Q25 ZONA VERDE CALZADA IRREGULAR 25 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 SD_ENTRADA LATERAL SIMETRICA 30W SI A NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 Symme 32,2 430,1 22
Q25_21 Q25 ZONA VERDE CALZADA IRREGULAR 25 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 SD_ENTRADA LATERAL SIMETRICA 30W SI A NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 Symme 32,2 430,1 22
Q25_22 Q25 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q25_23 Q25 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q25_24 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_25 Q25 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q25_26 Q25 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q25_27 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 20 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_28 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q25_29 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q25_30 Q25 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q25_31 Q25 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q25_32 Q25 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Rotonda Av. Transport 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q25_33 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q25_34 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_35 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q25_36 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_37 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_38 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_39 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_40 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_41 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_42 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_43 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_44 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q25_45 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_46 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_47 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_48 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_49 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_50 Q25 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q25_51 Q25 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q25_52 Q25 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q25_53 Q25 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q25_54 Q25 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q25_55 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 45 SI IZYLUM 1 10LEDs 550mA NW740 5302 19,0 246,1 22
Q25_56 Q25 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_57 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_58 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_59 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 11 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_60 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 11 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_61 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 11 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_62 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_63 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_64 Q25 CALLE CALZADA IRREGULAR 35 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Plaça del Hereu SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q25_65 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_66 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_67 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_68 Q25 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_69 Q25 CALLE ACERA UNILATERAL 30 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_70 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_71 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_72 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_73 Q25 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_74 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_75 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_76 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_77 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q25_78 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_79 Q25 CALLE ACERA UNILATERAL 30 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_80 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_81 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_82 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_83 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_84 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_85 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_86 Q25 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_87 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_88 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 12 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q25_89 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_90 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_91 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_92 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_93 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_94 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_95 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_96 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_97 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_98 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_99 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_100 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_101 Q25 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_102 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_103 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_104 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q25_105 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_106 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_107 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_108 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_109 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_110 Q25 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q25_111 Q25 CALLE ACERA UNILATERAL 30 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q25_112 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_113 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_114 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_115 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_116 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_117 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_118 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
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Q25_119 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q25_120 Q25 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 58 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q27_1 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_2 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_3 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_4 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_5 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_6 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_7 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_8 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_9 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_10 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_11 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_12 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_13 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_14 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_15 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_16 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_17 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_18 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_19 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_20 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_21 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_22 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_23 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_24 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_25 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_26 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_27 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q27_28 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_29 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_30 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_31 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_32 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_33 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_34 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_35 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_36 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_37 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_38 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_39 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_40 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_41 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_42 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_43 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_44 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_45 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_46 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_47 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_48 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_49 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_50 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_51 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_52 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_53 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_54 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_55 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_56 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_57 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_58 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_59 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_60 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_61 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_62 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_63 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_64 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_65 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_66 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_67 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_68 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_69 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_70 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_71 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_72 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
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Q27_73 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_74 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_75 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_76 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_77 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_78 Q27 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_79 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_80 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_81 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_82 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_83 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_84 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_85 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_86 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_87 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_88 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_89 Q27 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_90 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q27_91 Q27 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 53,0 0,0 0
Q28_1 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22

Q28_2 Q28 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo Rotonda Av. Nules Cami les Monges SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0
378,2 22

Q28_3 Q28 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo Rotonda Av. Nules Cami les Monges SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0
378,2 22

Q28_4 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q28_5 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q28_6 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_7 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_8 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q28_9 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_10 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_11 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_12 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22

Q28_13 Q28 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo Rotonda Av. Nules Cami les Monges SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0
378,2 22

Q28_14 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22

Q28_15 Q28 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo Rotonda Av. Nules Cami les Monges SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0
378,2 22

Q28_16 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_17 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_18 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_19 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_20 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_21 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q28_22 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q28_23 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q28_24 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q28_25 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q28_26 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_27 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_28 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22

Q28_29 Q28 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 40 8 COLUMNA SOPORTE SIN LUMINARIA S2 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5
318,7 22

Q28_30 Q28 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 40 8 COLUMNA SOPORTE SIN LUMINARIA S2 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5
318,7 22

Q28_31 Q28 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 40 8 COLUMNA SOPORTE SIN LUMINARIA S2 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5
318,7 22

Q28_32 Q28 CALLE ZONA VERDE UNILATERAL 40 8 COLUMNA SOPORTE SIN LUMINARIA S2 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5
318,7 22

Q28_33 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_34 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_35 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_36 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_37 Q28 CALLE CALZADA BILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
Q28_38 Q28 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q29_1 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_2 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_3 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_4 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_5 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_6 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_7 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_8 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_9 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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Q29_10 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_11 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_12 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_13 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_14 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_15 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_16 Q29 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_17 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_18 Q29 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_19 Q29 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_20 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_21 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_22 Q29 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_23 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_24 Q29 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_25 Q29 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_26 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_27 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_28 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_29 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_30 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_31 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_32 Q29 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_33 Q29 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_34 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_35 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_36 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_37 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_38 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_39 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_40 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_41 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_42 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_43 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_44 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_45 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_46 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_47 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_48 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_49 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_50 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_51 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_52 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_53 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_54 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_55 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_56 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q29_57 Q29 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q30_1 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_2 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_3 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_4 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_5 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_6 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_7 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_8 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_9 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_10 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_11 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_12 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_13 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_14 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_15 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_16 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_17 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q30_18 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q30_19 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_20 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_21 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_22 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_23 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_24 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_25 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_26 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
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Q30_27 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_28 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_29 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_30 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_31 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_32 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_33 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_34 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_35 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_36 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_37 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_38 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_39 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_40 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_41 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_42 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_43 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 51,0 0,0 0
Q30_44 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q30_45 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_46 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q30_47 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q30_48 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q30_49 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q30_50 Q30 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q30_51 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_52 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_53 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q30_54 Q30 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
Q31_1 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q31_2 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_3 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_4 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_5 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_6 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_7 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_8 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_9 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_10 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_11 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_12 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q31_13 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_14 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_15 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_16 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_17 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_18 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_19 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_20 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_21 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_22 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_23 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q31_24 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_25 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_26 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_27 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_28 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_29 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_30 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_31 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_32 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_33 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_34 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BACULO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_35 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_36 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_37 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_38 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_39 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_40 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_41 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_42 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_43 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_44 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_45 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BACULO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_46 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
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ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
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A
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ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q31_47 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_48 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_49 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_50 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_51 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_52 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_53 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_54 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_55 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_56 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_57 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_58 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_59 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_60 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_61 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_62 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_63 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_64 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_65 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_66 Q31 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
Q31_67 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_68 Q31 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 0 11 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q31_69 Q31 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 0 11 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q31_70 Q31 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 0 11 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q31_71 Q31 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 0 11 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q31_72 Q31 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
Q31_73 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q31_74 Q31 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
Q32_1 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_2 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q32_3 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_4 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_5 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_6 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_7 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_8 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q32_9 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_10 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_11 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_12 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_13 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q32_14 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_15 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q32_16 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q32_17 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_18 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_19 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q32_20 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_21 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_22 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_23 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q32_24 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_25 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_26 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q32_27 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_28 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_29 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_30 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_31 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q32_32 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q32_33 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
Q32_34 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_35 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_36 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_37 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_38 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_39 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_40 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_41 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_42 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_43 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_44 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_45 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_46 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22

Página 39 de 87



PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q32_47 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_48 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22
Q32_49 Q32 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 3 COLUMNA‐BRAZO DOBLE GLOBO SIN REFLECTOR S2 Modelo_SD_Plaza Generalitat valenciana SI CITEA NG2 MINI 40LEDs 500mA NW740 5393 62,0 448,7 22

Q32_50 Q32 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 15 9 COLUMNA VIAL CE2
Modelo Rotonda Avd. Jaime Chicharro Avd. 

Jaume I
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q32_51 Q32 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 15 9 COLUMNA VIAL CE2
Modelo Rotonda Avd. Jaime Chicharro Avd. 

Jaume I
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q32_52 Q32 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 15 9 COLUMNA VIAL CE2
Modelo Rotonda Avd. Jaime Chicharro Avd. 

Jaume I
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q32_53 Q32 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 15 9 COLUMNA VIAL CE2
Modelo Rotonda Avd. Jaime Chicharro Avd. 

Jaume I
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22
Q32_54 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q32_55 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q32_56 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_57 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q32_58 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q32_59 Q32 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q32_60 Q32 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q32_61 Q32 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q32_62 Q32 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q32_63 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_64 Q32 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q32_65 Q32 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 MODELO VIAL 28 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5306 64,5 318,7 22
Q33_1 Q33 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q33_2 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_3 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q33_4 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q33_5 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_6 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q33_7 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q33_8 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_9 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_10 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_11 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_12 Q33 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q33_13 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q33_14 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_15 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_16 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q33_17 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q33_18 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_19 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q33_20 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_21 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q33_22 Q33 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q33_23 Q33 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q33_24 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_25 Q33 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q33_26 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 16 9 COLUMNA PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q33_27 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 16 9 COLUMNA PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q33_28 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_29 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_30 Q33 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q33_31 Q33 CALLE CALZADA BILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_1 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_2 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_3 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_4 Q34 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 27 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_5 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_6 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_7 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q34_8 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q34_9 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_10 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_11 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_12 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_13 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_14 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_15 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_16 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_17 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_18 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_19 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_20 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
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Q34_21 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 0 12 COLUMNA PROYECTOR CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_22 Q34 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_23 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_24 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_25 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22

Q34_26 Q34 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL ME3c
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22
Q34_27 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_28 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_29 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_30 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_31 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_32 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_33 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_34 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22

Q34_35 Q34 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL ME3c
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q34_36 Q34 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL ME3c
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q34_37 Q34 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL ME3c
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22
Q34_38 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_39 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_40 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22

Q34_41 Q34 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL ME3c
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q34_42 Q34 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL ME3c
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22
Q34_43 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_44 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_45 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_46 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_47 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_48 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_49 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_50 Q34 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q34_51 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q34_52 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q34_53 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q34_54 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q34_55 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q34_56 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q34_57 Q34 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q35_1 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_2 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q35_3 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q35_4 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q35_5 Q35 CALLE ACERA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_6 Q35 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_7 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_8 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_9 Q35 CALLE ACERA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_10 Q35 CALLE ACERA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_11 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_12 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_13 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_14 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_15 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_16 Q35 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_17 Q35 CALLE ACERA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_18 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q35_19 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q35_20 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
Q35_21 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_22 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_23 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_24 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_25 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_26 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_27 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_28 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_29 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_30 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_31 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q35_32 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_33 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_34 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_35 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_36 Q35 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 25 12 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Parque Quarts de Calatraba SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q35_37 Q35 CALLE ACERA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_38 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_39 Q35 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
Q35_40 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_41 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q35_42 Q35 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q36_1 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 59 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q36_2 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_3 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_4 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_5 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_6 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_7 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_8 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_9 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_10 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_11 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_12 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 59 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q36_13 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_14 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q36_15 Q36 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 15 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5303 32,1 271,8 22
Q36_16 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q36_17 Q36 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q36_18 Q36 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q36_19 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q36_20 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 62 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q36_21 Q36 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q36_22 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_23 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 59 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q36_24 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_25 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_26 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA GLOBO SIN REFLECTOR S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q36_27 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_28 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 3 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_29 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 3 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_30 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 3 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_31 Q36 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 10 3 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q36_32 Q36 PEATONAL ACERA UNILATERAL 20 4 BRAZO GLOBO SIN REFLECTOR S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q36_33 Q36 PEATONAL ACERA UNILATERAL 20 4 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q36_34 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_35 Q36 PARKING CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q36_36 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q36_37 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_38 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_39 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q36_40 Q36 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_1 Q37 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q37_2 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_3 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_4 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_5 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_6 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_7 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_8 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_9 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_10 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_11 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_12 Q37 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
Q37_13 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_14 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q37_15 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q37_16 Q37 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q37_17 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q37_18 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q37_19 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q37_20 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q37_21 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q37_22 Q37 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q37_23 Q37 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Av. Transport SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5302 86,0 327,7 22
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Q37_24 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 56 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5302 35,4 271,8 22
Q37_25 Q37 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q37_26 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q37_27 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q37_28 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q37_29 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q37_30 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q37_31 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q37_32 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL CE2 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_33 Q37 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 50 SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5306 35,4 271,8 22
Q37_34 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_35 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_36 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q37_37 Q37 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 34 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5303 68,0 327,7 22
Q38_1 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_2 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_3 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_4 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_5 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_6 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_7 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_8 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_9 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_10 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_11 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_12 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_13 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_14 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_15 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_16 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_17 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_18 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_19 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q38_20 Q38 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami Caminas SI IZYLUM 3 80LEDs 500mA NW740 5393 119,0 403,4 22
Q39_1 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_2 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_3 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_4 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_5 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_6 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_7 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_8 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_9 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_10 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_11 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_12 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_13 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_14 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_15 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_16 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_17 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_18 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_19 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_20 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_21 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_22 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_23 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_24 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_25 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_26 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_27 Q39 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 14 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Artana SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q39_28 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_29 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_30 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_31 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_32 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q39_33 Q39 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q41_1 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_2 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_3 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_4 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_5 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_6 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_7 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
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Q41_8 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_9 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_10 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_11 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_12 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_13 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_14 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_15 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_16 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_17 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_18 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_19 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_20 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_21 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_22 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_23 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_24 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_25 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_26 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_27 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_28 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_29 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_30 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_31 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_32 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_33 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_34 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_35 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_36 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_37 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_38 Q41 PEATONAL ACERA IRREGULAR 2 4 SIN SOPORTE OTRO S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
Q41_39 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_40 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_41 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_42 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_43 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_44 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_45 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_46 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_47 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_48 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_49 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_50 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_51 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_52 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_53 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_54 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_55 Q41 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 4 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 400mA NW740 5345 13,8 410,9 22
Q41_56 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_57 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_58 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q41_59 Q41 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q42_1 Q42 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q42_2 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_3 Q42 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q42_4 Q42 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q42_5 Q42 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q42_6 Q42 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q42_7 Q42 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q42_8 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 15 4 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q42_9 Q42 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
Q42_10 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_11 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_12 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_13 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_14 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_15 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_16 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_17 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_18 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_19 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_20 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_21 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_22 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q42_23 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_24 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_25 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_26 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_27 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_28 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_29 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_30 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_31 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_32 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_33 Q42 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 25 12 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Cami d'Onda SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q42_34 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_35 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_36 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_37 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_38 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_39 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_40 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_41 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_42 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_43 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_44 Q42 CALLE CALZADA IRREGULAR 40 10 COLUMNA PROYECTOR ME3c Modelo_SD_Acceso Cami Onda SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q42_45 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_46 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_47 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_48 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_49 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_50 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_51 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 6 BACULO VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_52 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q42_53 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q42_54 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_55 Q42 CALLE CALZADA IRREGULAR 40 10 COLUMNA PROYECTOR ME3c Modelo_SD_Acceso Cami Onda SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q42_56 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_57 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_58 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_59 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_60 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_61 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_62 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_63 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_64 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_65 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_66 Q42 CALLE CALZADA IRREGULAR 40 10 COLUMNA PROYECTOR ME3c Modelo_SD_Acceso Cami Onda SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q42_67 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_68 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_69 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_70 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_71 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 21 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q42_72 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_73 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
Q42_74 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_75 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_76 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_77 Q42 CALLE CALZADA IRREGULAR 40 10 COLUMNA PROYECTOR ME3c Modelo_SD_Acceso Cami Onda SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q42_78 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL ME3c CALZADA Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_79 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_80 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_81 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_82 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_83 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_84 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_85 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_86 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_87 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_88 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_89 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_90 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 6 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 52 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_91 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_92 Q42 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 6 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 5 SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_93 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q42_94 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q42_95 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q42_96 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
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Q42_97 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q42_98 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_99 Q42 CALLE ACERA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_100 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_101 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_102 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_103 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_104 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_105 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_106 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Cami d Onda calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
Q42_107 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_108 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q42_109 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_110 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Cami d Onda acera SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q42_111 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_112 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_113 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_114 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_115 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_116 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_117 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_118 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL ME3c MODELO VIAL 30 SI IZYLUM 2 40LEDs 600mA NW740 50009 75,0 327,7 22
Q42_119 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q42_120 Q42 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
Q43_1 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_2 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_3 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_4 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_5 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_6 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_7 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_8 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_9 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_10 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_11 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_12 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_13 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_14 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_15 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_16 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_17 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_18 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_19 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_20 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_21 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_22 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_23 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 11 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5306 47,0 318,7 22
Q43_24 Q43 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE PROYECTOR S2 Modelo_SD_Jardins de Sant Jaume SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q43_25 Q43 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE PROYECTOR S2 Modelo_SD_Jardins de Sant Jaume SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q43_26 Q43 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE PROYECTOR S2 Modelo_SD_Jardins de Sant Jaume SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q43_27 Q43 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE PROYECTOR S2 Modelo_SD_Jardins de Sant Jaume SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q43_28 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_29 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_30 Q43 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE PROYECTOR S2 Modelo_SD_Jardins de Sant Jaume SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
Q43_31 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_32 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_33 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 49 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_34 Q43 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA‐BRAZO TRIPLE PROYECTOR S2 Modelo_SD_Jardins de Sant Jaume SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22

Q43_35 Q43 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 12 COLUMNA VIAL S1
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q43_36 Q43 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 12 COLUMNA VIAL S1
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q43_37 Q43 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 12 COLUMNA VIAL S1
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22

Q43_38 Q43 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 10 12 COLUMNA VIAL S1
Modelo Rotonda C/Alfons el Magnanim 

C/Miguel Angel
SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5308 128,0

378,2 22
Q43_39 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_40 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 59 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q43_41 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 59 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q43_42 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 59 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q43_43 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_44 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_45 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_46 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
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Q43_47 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 59 SI IZYLUM 2 30LEDs 700mA NW740 5303 64,5 318,7 22
Q43_48 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_49 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_50 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_51 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_52 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_53 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_54 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_55 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_56 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q43_57 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_58 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_59 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q43_60 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q43_61 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_62 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_63 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_64 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_65 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q43_66 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q43_67 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_68 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
Q43_69 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_70 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_71 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_72 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_73 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
Q43_74 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_75 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_76 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_77 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_78 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_79 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q43_80 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q43_81 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_82 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_83 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_84 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
Q43_85 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_86 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_87 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_88 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_89 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q43_90 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 40 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 12 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_91 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_92 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_93 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_94 Q43 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 55 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
Q43_95 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 40 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 12 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_96 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 40 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 12 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_97 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_98 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_99 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_100 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 40 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 12 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_101 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 40 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 12 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_102 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 40 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 12 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_103 Q43 CALLE ACERA UNILATERAL 40 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 12 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
Q43_104 Q43 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
Q44_1 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_2 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_3 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_4 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_5 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_6 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_7 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_8 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_9 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_10 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_11 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_12 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_13 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_14 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_15 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_16 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
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ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

Q44_17 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_18 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_19 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_20 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_21 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_22 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_23 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_24 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_25 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_26 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_27 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_28 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_29 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_30 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_31 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_32 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_33 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_34 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_35 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_36 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_37 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_38 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_39 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_40 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_41 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_42 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_43 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_44 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_45 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_46 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_47 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_48 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_49 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_50 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_51 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_52 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_53 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_54 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_55 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_56 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_57 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_58 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_59 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_60 Q44 ROTONDA CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 CV 185 SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q44_61 Q44 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 10 BACULO VIAL ME3c Modelo Rotonda CV‐18 Av Almasora SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_1 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_2 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_3 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_4 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_5 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_6 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_7 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_8 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_9 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_10 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_11 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_12 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_13 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_14 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 COLUMNA VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q45_15 Q45 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 10 BACULO VIAL S1 Modelo Rotonda CV‐185 Partida Tirano SI IZYLUM 3 60LEDs 700mA NW740 5393 128,0 378,2 22
Q46_1 Q46 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR ME3c SD_PROYECTOR SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
Q46_2 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_3 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_4 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_5 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_6 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_7 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_8 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_9 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_10 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_11 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_12 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q46_13 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_14 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
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Q46_15 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_16 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_17 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_18 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_19 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_20 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_21 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_22 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_23 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q46_24 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_25 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_26 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_27 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_28 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_29 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_30 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_31 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_32 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_33 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_34 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
Q46_35 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_36 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_37 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_38 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_39 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_40 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_41 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_42 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_43 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_44 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_45 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_46 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_47 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_48 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_49 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_50 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_51 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_52 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_53 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_54 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_55 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_56 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_57 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_58 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_59 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_60 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_61 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_62 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_63 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_64 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q46_65 Q46 CALLE CALZADA UNILATERAL 27 8 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c MODELO VIAL 29 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
Q48_1 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q48_2 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q48_3 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q48_4 Q48 CALLE ACERA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q48_5 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q48_6 Q48 CALLE ACERA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q48_7 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q48_8 Q48 CALLE ACERA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q48_9 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q48_10 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q48_11 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q48_12 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BACULO VIAL S1 MODELO VIAL 2 SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
Q48_13 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
Q48_14 Q48 CALLE ACERA UNILATERAL 25 6 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA Modelo Avenida d Almassora acera SI IZYLUM 1 10LEDs 500mA NW740 5303 17,1 246,1 22
Q48_15 Q48 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA Modelo Avenida d Almassora calzada SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5308 56,5 318,7 22
QC01_1 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_2 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_3 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_4 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_5 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_6 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_7 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QC01_8 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
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QC01_9 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_10 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_11 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_12 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_13 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_14 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QC01_15 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QC01_16 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_17 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_18 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_19 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_20 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_21 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_22 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_23 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_24 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_25 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_26 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_27 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_28 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_29 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_30 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_31 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_32 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_33 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_34 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_35 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_36 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_37 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_38 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_39 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_40 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_41 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_42 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_43 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_44 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_45 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_46 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_47 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_48 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_49 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_50 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_51 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_52 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_53 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_54 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_55 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_56 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_57 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_58 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_59 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_60 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_61 QC01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC01_62 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_63 QC01 CALLE CALZADA CENTRADA 40 12 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 95,0 0,0 0
QC01_64 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_65 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_66 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_67 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_68 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_69 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_70 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_71 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_72 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_73 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_74 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_75 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_76 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_77 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_78 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC01_79 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_80 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_81 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_82 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
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QC01_83 QC01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC01_84 QC01 CALLE CALZADA BILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_85 QC01 CALLE CALZADA BILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_86 QC01 CALLE CALZADA BILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_87 QC01 CALLE CALZADA BILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC01_88 QC01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_1 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_2 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_3 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_4 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_5 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_6 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_7 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_8 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_9 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_10 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_11 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_12 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_13 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_14 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_15 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_16 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_17 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_18 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_19 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_20 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_21 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_22 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_23 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_24 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_25 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_26 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 113,0 0,0 0
QC02_27 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_28 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_29 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_30 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_31 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QC02_32 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QC02_33 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QC02_34 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_35 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QC02_36 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_37 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_38 QC02 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 50,0 0,0 0
QC02_39 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 24 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QC02_40 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QC02_41 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QC02_42 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 44 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QC02_43 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_44 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_45 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_46 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_47 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_48 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_49 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_50 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_51 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_52 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_53 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_54 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_55 QC02 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_56 QC02 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_57 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_58 QC02 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_59 QC02 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 20 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_60 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_61 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_62 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_63 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_64 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_65 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_66 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_67 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_68 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
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QC02_69 QC02 ROTONDA CALZADA CENTRADA 0 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,0 0,0 0
QC02_70 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QC02_71 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QC02_72 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QC02_73 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_74 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_75 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_76 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_77 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_78 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_79 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_80 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_81 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_82 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_83 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_84 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_85 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_86 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_87 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_88 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_89 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_90 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_91 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_92 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_93 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_94 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_95 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_96 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_97 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_98 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_99 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_100 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_101 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_102 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_103 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_104 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_105 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_106 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_107 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_108 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_109 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_110 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 75,0 0,0 0
QC02_111 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_112 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_113 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_114 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_115 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_116 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_117 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_118 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_119 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_120 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_121 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_122 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_123 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 50 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 35 SI IZYLUM 2 40LEDs 700mA NW740 5306 86,0 327,7 22
QC02_124 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_125 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_126 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_127 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_128 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_129 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_130 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_131 QC02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_132 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QC02_133 QC02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 12 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN01_1 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN01_2 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_3 QN01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_4 QN01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_5 QN01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_6 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_7 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_8 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_9 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0

Página 52 de 87
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ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QN01_10 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_11 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_12 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_13 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_14 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_15 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_16 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_17 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_18 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_19 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_20 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_21 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_22 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_23 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_24 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_25 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_26 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_27 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_28 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_29 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_30 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_31 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_32 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_33 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_34 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_35 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_36 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_37 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_38 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_39 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_40 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_41 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_42 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN01_43 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN01_44 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN01_45 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_46 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_47 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_48 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_49 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_50 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_51 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN01_52 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_53 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_54 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_55 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_56 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_57 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_58 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_59 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_60 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_61 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_62 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN01_63 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_64 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_65 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_66 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_67 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_68 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_69 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_70 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_71 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_72 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_73 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN01_74 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_75 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_76 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_77 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_78 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_79 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_80 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_81 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_82 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_83 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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QN01_84 QN01 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_85 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_86 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_87 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_88 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_89 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_90 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_91 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_92 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_93 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_94 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_95 QN01 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_96 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_97 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_98 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_99 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_100 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_101 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_102 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_103 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_104 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_105 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_106 QN01 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_107 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_108 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_109 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_110 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_111 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_112 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_113 QN01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_114 QN01 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_115 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_116 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_117 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_118 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_119 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_120 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_121 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_122 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_123 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_124 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_125 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_126 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_127 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_128 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN01_129 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_130 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_131 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_132 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_133 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_134 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_135 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_136 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_137 QN01 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN01_138 QN01 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_1 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN02_2 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_3 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_4 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_5 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_6 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_7 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_8 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_9 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_10 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_11 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_12 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN02_13 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_14 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_15 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_16 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_17 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_18 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_19 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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QN02_20 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_21 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_22 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_23 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN02_24 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_25 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_26 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_27 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_28 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_29 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_30 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_31 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_32 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_33 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_34 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 57 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5306 45,5 271,8 22
QN02_35 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_36 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_37 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_38 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_39 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_40 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_41 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_42 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_43 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_44 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_45 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_46 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_47 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_48 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_49 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_50 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_51 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_52 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_53 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_54 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_55 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_56 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_57 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_58 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_59 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_60 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_61 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_62 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_63 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_64 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_65 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_66 QN02 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_67 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_68 QN02 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN02_69 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_70 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_71 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_72 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_73 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_74 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_75 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_76 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_77 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_78 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_79 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_80 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_81 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_82 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_83 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_84 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN02_85 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN02_86 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN02_87 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN02_88 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QN02_89 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN02_90 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
QN02_91 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
QN02_92 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
QN02_93 QN02 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 26 SI IZYLUM 1 20LEDs 600mA NW740 5303 38,8 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QN03_1 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_2 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_3 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_4 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_5 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_6 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_7 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_8 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_9 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_10 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi  2 calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5308 35,4 271,8 22
QN03_11 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 40 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_12 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_13 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_14 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_15 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_16 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_17 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_18 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_19 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_20 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_21 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_22 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 40 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_23 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_24 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_25 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_26 QN03 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda Cami la Cossa SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QN03_27 QN03 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda Cami la Cossa SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QN03_28 QN03 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda Cami la Cossa SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QN03_29 QN03 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda Cami la Cossa SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QN03_30 QN03 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 25 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Rotonda Cami la Cossa SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QN03_31 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_32 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_33 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_34 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QN03_35 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_36 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_37 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 40 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_38 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_39 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 40 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_40 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 40 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_41 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 Modelo Carretera Aldi 2 acera SI IZYLUM 1 10LEDs 400mA NW740 5308 13,8 246,1 22
QN03_42 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 Modelo Carretera Aldi 2 acera SI IZYLUM 1 10LEDs 400mA NW740 5308 13,8 246,1 22
QN03_43 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 Modelo Carretera Aldi 2 acera SI IZYLUM 1 10LEDs 400mA NW740 5308 13,8 246,1 22
QN03_44 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 Modelo Carretera Aldi 2 acera SI IZYLUM 1 10LEDs 400mA NW740 5308 13,8 246,1 22
QN03_45 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QN03_46 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 Modelo Carretera Aldi 2 acera SI IZYLUM 1 10LEDs 400mA NW740 5308 13,8 246,1 22
QN03_47 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 Modelo Carretera Aldi 2 acera SI IZYLUM 1 10LEDs 400mA NW740 5308 13,8 246,1 22
QN03_48 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi  2 calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5308 35,4 271,8 22
QN03_49 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi  2 calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5308 35,4 271,8 22
QN03_50 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi  2 calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5308 35,4 271,8 22
QN03_51 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi  2 calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5308 35,4 271,8 22
QN03_52 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi  2 calzada SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5308 35,4 271,8 22
QN03_53 QN03 PEATONAL ACERA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QN03_54 QN03 PEATONAL ACERA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QN03_55 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_56 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QN03_57 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_58 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_59 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_60 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_61 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_62 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_63 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_64 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_65 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_66 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_67 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QN03_68 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_69 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_70 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_71 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_72 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_73 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_74 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
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QN03_75 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_76 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_77 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_78 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QN03_79 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_80 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_81 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_82 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_83 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_84 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_85 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_86 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_87 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_88 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_89 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QN03_90 QN03 CALLE ACERA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_91 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_92 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_93 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_94 QN03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_95 QN03 CALLE ACERA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_96 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_97 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_98 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_99 QN03 CALLE ACERA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_100 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 46 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QN03_101 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN03_102 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_103 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_104 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_105 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_106 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QN03_107 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_108 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_109 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_110 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_111 QN03 CALLE CALZADA BILATERAL 40 12 COLUMNA VIAL ME3c Modelo Carretera Aldi 1 SI IZYLUM 3 60LEDs 600mA NW740 5308 109,0 378,2 22
QN03_112 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_113 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_114 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_115 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,0 0,0 0
QN03_116 QN03 CALLE CALZADA CENTRADA 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 67,0 0,0 0
QN03_117 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_118 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_119 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_120 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN03_121 QN03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 68,0 0,0 0
QN04_1 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN04_2 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_3 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_4 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_5 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_6 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_7 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_8 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_9 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_10 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_11 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_12 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN04_13 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_14 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_15 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_16 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_17 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_18 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_19 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_20 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_21 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_22 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_23 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN04_24 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_25 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_26 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_27 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
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QN04_28 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_29 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_30 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_31 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_32 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_33 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_34 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN04_35 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_36 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_37 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_38 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_39 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_40 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_41 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_42 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_43 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_44 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_45 QN04 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN04_46 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_47 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_48 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_49 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_50 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_51 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_52 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_53 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_54 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_55 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_56 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_57 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_58 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_59 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_60 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_61 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_62 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_63 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_64 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_65 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_66 QN04 CALLE ACERA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_67 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_68 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_69 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_70 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_71 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_72 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_73 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_74 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_75 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_76 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_77 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_78 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_79 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_80 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_81 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_82 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_83 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QN04_84 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QN04_85 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QN04_86 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QN04_87 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QN04_88 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN04_89 QN04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN04_90 QN04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 9 COLUMNA VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN04_91 QN04 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR ME3c SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QN04_92 QN04 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR ME3c SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QN05_1 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QN05_2 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_3 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_4 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_5 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 7 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_6 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_7 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_8 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_9 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QN05_10 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_11 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_12 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_13 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_14 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_15 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_16 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_17 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_18 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_19 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_20 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_21 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_22 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_23 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_24 QN05 CALLE ACERA UNILATERAL 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_25 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_26 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_27 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_28 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_29 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_30 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_31 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_32 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_33 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_34 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QN05_35 QN05 CALLE ACERA UNILATERAL 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE Modelo Av. Londres acera SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_36 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QN05_37 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_38 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_39 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_40 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_41 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_42 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_43 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_44 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_45 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_46 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_47 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_48 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_49 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_50 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_51 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_52 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_53 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_54 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_55 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_56 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_57 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
QN05_58 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_59 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_60 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_61 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_62 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_63 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_64 QN05 PEATONAL ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QN05_65 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_66 QN05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_67 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA PARQUE No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_68 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
QN05_69 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_70 QN05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_71 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_72 QN05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_73 QN05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_74 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_75 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_76 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_77 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_78 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_79 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 18 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5303 42,0 318,7 22
QN05_80 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_81 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_82 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_83 QN05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
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QN05_84 QN05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_85 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 62,0 0,0 0
QN05_86 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_87 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_88 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_89 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_90 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_91 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 9 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_92 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_93 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_94 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_95 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_96 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_97 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_98 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_99 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_100 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_101 QN05 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 CALZADA Modelo Av. Londres calzada SI IZYLUM 2 40LEDs 450mA NW740 5393 55,0 327,7 22
QN05_102 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_103 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_104 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 8 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_105 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_106 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_107 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_108 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_109 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_110 QN05 ZONA VERDE ACERA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QN05_111 QN05 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 7,5 COLUMNA VIAL S2 Modelo_SD_Parc de Novenes de Calatrava SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP01_1 QP01 CALLE MONUMENTO UNILATERAL 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP01_2 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_3 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_4 QP01 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_5 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_6 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_7 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_8 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_9 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_10 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_11 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_12 QP01 CALLE MONUMENTO UNILATERAL 0 8 COLUMNA PROYECTOR S2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP01_13 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_14 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_15 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_16 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_17 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_18 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_19 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_20 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_21 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_22 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_23 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_24 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_25 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP01_26 QP01 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP02_1 QP02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP02_2 QP02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP02_3 QP02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP02_4 QP02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP02_5 QP02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP02_6 QP02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP02_7 QP02 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_1 QP03 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP03_2 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_3 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_4 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_5 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_6 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_7 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_8 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_9 QP03 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 7 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_10 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_11 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_12 QP03 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
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QP03_13 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_14 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_15 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_16 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 18 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_17 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_18 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_19 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_20 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_21 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_22 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_23 QP03 PARKING CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR CE2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP03_24 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_25 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_26 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_27 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_28 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_29 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_30 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_31 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_32 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_33 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_34 QP03 PARKING CALZADA IRREGULAR 5 7 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP03_35 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_36 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_37 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_38 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_39 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_40 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_41 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 23 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP03_42 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 23 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP03_43 QP03 CALLE ACERA UNILATERAL 20 4 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QP03_44 QP03 PARKING CALZADA IRREGULAR 5 7 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP03_45 QP03 PARKING CALZADA IRREGULAR 5 7 SIN SOPORTE PROYECTOR S1 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP03_46 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_47 QP03 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP03_48 QP03 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP04_1 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP04_2 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_3 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_4 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_5 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_6 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_7 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_8 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_9 QP04 PEATONAL ACERA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_10 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_11 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_12 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP04_13 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_14 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_15 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_16 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_17 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_18 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_19 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_20 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_21 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_22 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_23 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP04_24 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_25 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_26 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_27 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_28 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_29 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_30 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_31 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_32 QP04 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 36,0 0,0 0
QP04_33 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_34 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP04_35 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_36 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 4 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_37 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_38 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
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QP04_39 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_40 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_41 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_42 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_43 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_44 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_45 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP04_46 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_47 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_48 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_49 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_50 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_51 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_52 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_53 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_54 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_55 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_56 QP04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 23 6 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP04_57 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_58 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_59 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_60 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_61 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_62 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_63 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_64 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_65 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_66 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_67 QP04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 23 6 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP04_68 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_69 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_70 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 41,0 0,0 0
QP04_71 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QP04_72 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QP04_73 QP04 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QP04_74 QP04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 23 6 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP04_75 QP04 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 23 6 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_1 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_2 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_3 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_4 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_5 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_6 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_7 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_8 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_9 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_10 QP05 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP05_11 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_12 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_13 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_14 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_15 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_16 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_17 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_18 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_19 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_20 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_21 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_22 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_23 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_24 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_25 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_26 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_27 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_28 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_29 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_30 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP05_31 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_32 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_33 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_34 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_35 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_36 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_37 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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QP05_38 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_39 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_40 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_41 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_42 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_43 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_44 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 33 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_45 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_46 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 33 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_47 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_48 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_49 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_50 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_51 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 48 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_52 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_53 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_54 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_55 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 48 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_56 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_57 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_58 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_59 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_60 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_61 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_62 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_63 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_64 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_65 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_66 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_67 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_68 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 48 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_69 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_70 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 48 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_71 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_72 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_73 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 48 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_74 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 48 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_75 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_76 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_77 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_78 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_79 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_80 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_81 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_82 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_83 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_84 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_85 QP05 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP05_86 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_87 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_88 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_89 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_90 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_91 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_92 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_93 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_94 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_95 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_96 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_97 QP05 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_ Parque del Grao SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP05_98 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_99 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_100 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_101 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_102 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_103 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_104 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_105 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_106 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP05_107 QP05 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP06_1 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_2 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_3 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_4 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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QP06_5 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_6 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 9 COLUMNA VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_7 QP06 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_8 QP06 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_9 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_10 QP06 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_11 QP06 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_12 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_13 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_14 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_15 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_16 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_17 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_18 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_19 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_20 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_21 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_22 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_23 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_24 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_25 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_26 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_27 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_28 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_29 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_30 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_31 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_32 QP06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_33 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_34 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_35 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_36 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_37 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_38 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_39 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_40 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_41 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_42 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_43 QP06 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_44 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_45 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_46 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_47 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_48 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP06_49 QP06 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP06_50 QP06 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP06_51 QP06 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP06_52 QP06 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP06_53 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_54 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_55 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP06_56 QP06 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_1 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_2 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_3 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_4 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_5 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_6 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_7 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_8 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_9 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_10 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_11 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_12 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_13 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_14 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_15 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_16 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_17 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_18 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_19 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_20 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_21 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_22 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 6 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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QP07_23 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_24 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_25 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_26 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_27 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_28 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_29 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_30 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_31 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_32 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_33 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_34 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_35 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_36 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_37 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_38 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_39 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_40 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_41 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_42 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_43 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_44 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_45 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_46 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_47 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_48 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_49 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_50 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_51 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_52 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_53 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_54 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_55 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_56 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_57 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_58 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_59 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_60 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_61 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_62 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_63 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_64 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_65 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_66 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_67 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_68 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_69 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_70 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_71 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_72 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_73 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_74 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_75 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_76 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_77 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_78 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_79 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_80 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_81 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_82 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_83 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_84 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_85 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_86 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP07_87 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP07_88 QP07 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP07_89 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP07_90 QP07 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP07_91 QP07 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP07_92 QP07 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP07_93 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QP07_94 QP07 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QP07_95 QP07 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP07_96 QP07 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
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QP07_97 QP07 PEATONAL ACERA UNILATERAL 15 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP08_1 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_2 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_3 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_4 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_5 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_6 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_7 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_8 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_9 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_10 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_11 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_12 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_13 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_14 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_15 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_16 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_17 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_18 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_19 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_20 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_21 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_22 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_23 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_24 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_25 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_26 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_27 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_28 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP08_29 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP08_30 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP08_31 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP08_32 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP08_33 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP08_34 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_35 QP08 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_36 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_37 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_38 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP08_39 QP08 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_1 QP09 CALLE CALZADA IRREGULAR 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_2 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_3 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_4 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 8 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5345 32,2 430,1 22
QP09_5 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 8 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5345 32,2 430,1 22
QP09_6 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_7 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_8 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_9 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_10 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_11 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_12 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_13 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_14 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_15 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_16 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_17 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_18 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_19 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_20 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_21 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_22 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_23 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_24 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_25 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_26 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_27 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_28 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_29 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_30 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_31 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_32 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_33 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_34 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QP09_35 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_36 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_37 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_38 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_39 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_40 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_41 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_42 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_43 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_44 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_45 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_46 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_47 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_48 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_49 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_50 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_51 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_52 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_53 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_54 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_55 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_56 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_57 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_58 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_59 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_60 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_61 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_62 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_63 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_64 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_65 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_66 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_67 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_68 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_69 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_70 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_71 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_72 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_73 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_74 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_75 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_76 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_77 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_78 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_79 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_80 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_81 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_82 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_83 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP09_84 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP09_85 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP09_86 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP09_87 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP09_88 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP09_89 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP09_90 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP09_91 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_92 QP09 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP09_93 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_94 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 8 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5345 32,2 430,1 22
QP09_95 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_96 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 8 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5345 32,2 430,1 22
QP09_97 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 8 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5345 32,2 430,1 22
QP09_98 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_99 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_100 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_101 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 28 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 3 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 32,2 430,1 22
QP09_102 QP09 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 8 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5345 32,2 430,1 22
QP10_1 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_2 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_3 QP10 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_4 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_5 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_6 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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QP10_7 QP10 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_8 QP10 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_9 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_10 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_11 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_12 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_13 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_14 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_15 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 55 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP10_16 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 55 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP10_17 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 55 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP10_18 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_19 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_20 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_21 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_22 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_23 QP10 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_24 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_25 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_26 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_27 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 55 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_28 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_29 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_30 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_31 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_32 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_33 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_34 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_35 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_36 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_37 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_38 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_39 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_40 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_41 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_42 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_43 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP10_44 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_45 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_46 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_47 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_48 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_49 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_50 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_51 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_52 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_53 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_54 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_55 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_56 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_57 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_58 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_59 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_60 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_61 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_62 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_63 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_64 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP10_65 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_66 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP10_67 QP10 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_1 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_2 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 2 SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP11_3 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_4 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_5 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_6 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_7 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_8 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_9 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_10 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_11 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_12 QP11 CALLE ACERA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_13 QP11 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Platja l'Arenal SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
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QP11_14 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_15 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_16 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_17 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 12 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_18 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_19 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_20 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_21 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_22 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_23 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_24 QP11 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Platja l'Arenal SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP11_25 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_26 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_27 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_28 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_29 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_30 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_31 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_32 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_33 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_34 QP11 PARKING CALZADA UNILATERAL 27 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_35 QP11 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Platja l'Arenal SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP11_36 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_37 QP11 PARKING CALZADA UNILATERAL 27 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_38 QP11 PARKING CALZADA UNILATERAL 27 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_39 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_40 QP11 PARKING CALZADA UNILATERAL 27 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_41 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_42 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_43 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_44 QP11 PARKING CALZADA UNILATERAL 27 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_45 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_46 QP11 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S2 Modelo_SD_Platja l'Arenal SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP11_47 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_48 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_49 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_50 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_51 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_52 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_53 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_54 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_55 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_56 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_57 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 2 SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP11_58 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_59 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_60 QP11 PARKING CALZADA UNILATERAL 27 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_61 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_62 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_63 QP11 PARKING CALZADA UNILATERAL 27 10 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_64 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_65 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_66 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_67 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_68 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 2 SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP11_69 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_70 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_71 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_72 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_73 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_74 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_75 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_76 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_77 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP11_78 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_79 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 2 SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP11_80 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_81 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_82 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_83 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_84 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP11_85 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_86 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP11_87 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QP11_88 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_89 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP11_90 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QP11_91 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_92 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP11_93 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_94 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_95 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_96 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_97 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_98 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_99 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_100 QP11 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 35 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_101 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_102 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_103 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_104 QP11 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 7 BRAZO VIAL S2 SD_VIAL 55W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
QP11_105 QP11 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 7 BRAZO VIAL S2 SD_VIAL 55W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
QP11_106 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_107 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_108 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_109 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_110 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_111 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_112 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_113 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_114 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_115 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_116 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_117 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_118 QP11 CALLE CALZADA IRREGULAR 30 6 BRAZO VIAL S2 SD_VIAL 55W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
QP11_119 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_120 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 13 SI IZYLUM 1 20LEDs 350mA NW740 5302 22,4 271,8 22
QP11_121 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_122 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_123 QP11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_124 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_125 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_126 QP11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_127 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 5 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_128 QP11 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 60 5 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP11_129 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_130 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_131 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_132 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_133 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_134 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP11_135 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_136 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_137 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_138 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_139 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_140 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_141 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_142 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_143 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_144 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_145 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_146 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_147 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_148 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_149 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_150 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_151 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_152 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_153 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_154 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_155 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_156 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_157 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_158 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_159 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_160 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_161 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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QP11_162 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_163 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_164 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_165 QP11 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA VIAL S2 SD_VIAL 55W SI IZYLUM 2 30LEDs 550mA NW740 5303 51,5 318,7 22
QP11_166 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_167 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_168 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_169 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_170 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_171 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_172 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_173 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_174 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_175 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_176 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_177 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_178 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_179 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_180 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_181 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_182 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_183 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_184 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_185 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_186 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_187 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_188 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_189 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_190 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_191 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_192 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_193 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_194 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_195 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_196 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_197 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_198 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_199 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_200 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_201 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_202 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_203 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_204 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_205 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_206 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_207 QP11 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_208 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_209 QP11 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA PROYECTOR S1 Modelo Rotonda Platja l'Arenal 1 SI IZYLUM 2 40LEDs 350mA NW740 50010 42,5 327,7 22
QP11_210 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_211 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_212 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_213 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_214 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_215 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_216 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_217 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_218 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP11_219 QP11 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP13_1 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_2 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_3 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_4 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_5 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 10 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_6 QP13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_7 QP13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_8 QP13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_9 QP13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_10 QP13 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_11 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_12 QP13 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA PROYECTOR CE2 Modelo Rotonda monumento SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP13_13 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_14 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_15 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_16 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
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QP13_17 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_18 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_19 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_20 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_21 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_22 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_23 QP13 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA PROYECTOR CE2 Modelo Rotonda monumento SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP13_24 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_25 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_26 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_27 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_28 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP13_29 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_30 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_31 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_32 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_33 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QP13_34 QP13 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA PROYECTOR CE2 Modelo Rotonda monumento SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP13_35 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QP13_36 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP13_37 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP13_38 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP13_39 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP13_40 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP13_41 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP13_42 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_43 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QP13_44 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_45 QP13 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA PROYECTOR CE2 Modelo Rotonda monumento SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP13_46 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QP13_47 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QP13_48 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_49 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA PROYECTOR S2 SD_PROYECTOR SI NEOS 2 32L 500ma 5121 51,0 373,1 22
QP13_50 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 14 SI IZYLUM 1 20LEDs 400mA NW740 5302 25,6 271,8 22
QP13_51 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_52 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_53 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_54 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_55 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_56 QP13 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA PROYECTOR CE2 Modelo Rotonda monumento SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP13_57 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_58 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 7 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_59 QP13 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
QP13_60 QP13 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
QP13_61 QP13 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
QP13_62 QP13 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 30 3,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 6 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5345 25,7 430,1 22
QP13_63 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_64 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_65 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_66 QP13 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 6 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_67 QP13 ROTONDA CALZADA IRREGULAR 0 12 COLUMNA PROYECTOR CE2 Modelo Rotonda monumento SI NEOS 3 64L 500ma 5121 96,0 494,1 22
QP13_68 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_69 QP13 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_70 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_71 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_72 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_73 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_74 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_75 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_76 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_77 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_78 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_79 QP13 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_80 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_81 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_82 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_83 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_84 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_85 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP13_86 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_87 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP13_88 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP13_89 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP13_90 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
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INTERDISTANCI
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SIN IVA
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QP13_91 QP13 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP14_1 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_2 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_3 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_4 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_5 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_6 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_7 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_8 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_9 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_10 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_11 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_12 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_13 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_14 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_15 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_16 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_17 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_18 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_19 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_20 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_21 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_22 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_23 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_24 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_25 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_26 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_27 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_28 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_29 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_30 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_31 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_32 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_33 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_34 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_35 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_36 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_37 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_38 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_39 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_40 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_41 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_42 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_43 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_44 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_45 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_46 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_47 QP14 ZONA VERDE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_48 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_49 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_50 QP14 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_51 QP14 ZONA VERDE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP14_52 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_53 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_54 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_55 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_56 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_57 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_58 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_59 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_60 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_61 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP14_62 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP14_63 QP14 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S1 MODELO RESIDENCIAL 1 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP14_64 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_65 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP14_66 QP14 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_1 QP15 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA VIAL S1 SD_VIAL 40W SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP15_2 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_3 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_4 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_5 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_6 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_7 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
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QP15_8 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_9 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_10 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_11 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_12 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_13 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_14 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_15 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_16 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_17 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_18 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_19 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_20 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_21 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_22 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_23 QP15 CALLE ACERA UNILATERAL 0 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_24 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_25 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_26 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_27 QP15 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 COLUMNA VIAL S1 SD_VIAL 40W SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP15_28 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_29 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_30 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_31 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_32 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_33 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_34 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_35 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_36 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_37 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_38 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_39 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_40 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_41 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_42 QP15 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_43 QP15 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_44 QP15 CALLE ACERA UNILATERAL 22 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_45 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_46 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_47 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_48 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_49 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_50 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_51 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_52 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_53 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_54 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_55 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_56 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_57 QP15 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_58 QP15 CALLE CALZADA IRREGULAR 20 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_59 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_60 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_61 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_62 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_63 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_64 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_65 QP15 CALLE ACERA UNILATERAL 35 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_66 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_67 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_68 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_69 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_70 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_71 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_72 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_73 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_74 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_75 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_76 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_77 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_78 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_79 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_80 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_81 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QP15_82 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_83 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_84 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_85 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_86 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_87 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_88 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_89 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_90 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_91 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_92 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_93 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_94 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_95 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 10 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP15_96 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP15_97 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP15_98 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP15_99 QP15 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 SD_RESIDENCIAL POST TOP SIMETRICA 40W SI A NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 Symme 32,2 430,1 22
QP15_100 QP15 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 SD_RESIDENCIAL POST TOP SIMETRICA 40W SI A NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 Symme 32,2 430,1 22
QP15_101 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_102 QP15 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 SD_RESIDENCIAL POST TOP SIMETRICA 40W SI A NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 Symme 32,2 430,1 22
QP15_103 QP15 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 10 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5345 24,9 410,9 22
QP15_104 QP15 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP15_105 QP15 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 15 4,5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 SD_RESIDENCIAL POST TOP SIMETRICA 40W SI A NG2 MINI 20LEDs 500mA NW740 5393 Symme 32,2 430,1 22
QP15_106 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_107 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_108 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_109 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_110 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_111 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_112 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_113 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 12 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP15_114 QP15 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 7 SI CITEA NG2 MINI 10LEDs 700mA NW740 5305 24,9 410,9 22
QP16_1 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_2 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_3 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_4 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_5 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_6 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_7 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_8 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_9 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_10 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_11 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_12 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_13 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_14 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_15 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_16 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_17 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_18 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_19 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_20 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_21 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_22 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_23 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_24 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_25 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_26 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_27 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_28 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_29 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_30 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_31 QP16 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_32 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 6 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_33 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_34 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_35 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 6 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_36 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_37 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_38 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_39 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_40 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_41 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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QP16_42 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_43 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_44 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 9 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_45 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_46 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP16_47 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_48 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_49 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 12 COLUMNA VIAL CE2 CALZADA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_50 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_51 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_52 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_53 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_54 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_55 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 12 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_56 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_57 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_58 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 70,8 0,0 0
QP16_59 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QP16_60 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QP16_61 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QP16_62 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QP16_63 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 48,0 0,0 0
QP16_64 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP16_65 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP16_66 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 7 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP16_67 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_68 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP16_69 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP16_70 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 38 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP16_71 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 22 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP16_72 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QP16_73 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QP16_74 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 5 BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 10 SI IZYLUM 1 10LEDs 700mA NW740 5303 23,6 246,1 22
QP16_75 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_76 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_77 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_78 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP16_79 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_80 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_81 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_82 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_83 QP16 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 6 COLUMNA BRAZO VIAL S2 MODELO VIAL 20 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP16_84 QP16 PEATONAL ACERA UNILATERAL 28 7 BACULO VIAL S2 ACERA No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_1 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_2 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_3 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_4 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_5 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_6 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_7 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_8 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_9 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_10 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_11 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_12 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_13 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_14 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_15 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_16 QP17 ZONA VERDE ACERA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_17 QP17 ZONA VERDE ACERA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_18 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_19 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_20 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_21 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_22 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_23 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_24 QP17 ZONA VERDE ACERA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_25 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_26 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_27 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_28 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_29 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 45 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_30 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_31 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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QP17_32 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_33 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_34 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_35 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_36 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_37 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_38 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_39 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_40 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_41 QP17 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 32 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_42 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_43 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_44 QP17 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 32 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_45 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_46 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_47 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_48 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_49 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_50 QP17 ZONA VERDE ACERA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_51 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_52 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_53 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_54 QP17 ZONA VERDE ACERA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_55 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_56 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_57 QP17 ZONA VERDE ACERA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_58 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_59 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_60 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_61 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_62 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_63 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_64 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_65 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_66 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_67 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_68 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_69 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_70 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_71 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_72 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_73 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_74 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_75 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_76 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_77 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_78 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_79 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_80 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_81 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_82 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_83 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_84 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_85 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_86 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_87 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_88 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_89 QP17 CALLE CALZADA BILATERAL 30 9 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP17_90 QP17 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_91 QP17 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP17_92 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP17_93 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP17_94 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP17_95 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP17_96 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP17_97 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP17_98 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP17_99 QP17 ZONA VERDE CALZADA UNILATERAL 20 6 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP18_1 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP18_2 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_3 QP18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_4 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_5 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_6 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QP18_7 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_8 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_9 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_10 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_11 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_12 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP18_13 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_14 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_15 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_16 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_17 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_18 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_19 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 50 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_20 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_21 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_22 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_23 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 8 BRAZO VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP18_24 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_25 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_26 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_27 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_28 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_29 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_30 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_31 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_32 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_33 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_34 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_35 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_36 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_37 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_38 QP18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_39 QP18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça Mariners SI ALBANY MIDI 24LEDs 700mA NW740 5119 53,0 711,9 22
QP18_40 QP18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça Mariners SI ALBANY MIDI 24LEDs 700mA NW740 5119 53,0 711,9 22
QP18_41 QP18 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 10 PERGOLA TIPO PESCADOR S2 Modelo_SD_Plaça Mariners SI ALBANY MIDI 24LEDs 700mA NW740 5119 53,0 711,9 22
QP18_42 QP18 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_43 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_44 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_45 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 42 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP18_46 QP18 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 42 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_1 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 2 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_2 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_3 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA BRAZO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP19_4 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP19_5 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP19_6 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP19_7 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_8 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_9 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_10 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_11 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_12 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_13 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_14 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_15 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 7 COLUMNA VIAL S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_16 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_17 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 83,4 0,0 0
QP19_18 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_19 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_20 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_21 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_22 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_23 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_24 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_25 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_26 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_27 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_28 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_29 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_30 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_31 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_32 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_33 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_34 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
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QP19_35 QP19 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_36 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_37 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_38 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_39 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_40 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_41 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_42 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_43 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_44 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_45 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_46 QP19 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_47 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_48 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_49 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_50 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_51 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_52 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_53 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_54 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_55 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_56 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_57 QP19 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_58 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_59 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_60 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_61 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_62 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_63 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_64 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_65 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_66 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_67 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_68 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_69 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_70 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_71 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_72 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_73 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_74 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_75 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_76 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_77 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_78 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_79 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_80 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_81 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_82 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_83 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_84 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_85 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_86 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_87 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_88 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_89 QP19 CALLE CALZADA CENTRADA 15 7 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL CE2 Modelo Avenida del Mediterraneo SI IZYLUM 1 20LEDs 550mA NW740 5393 35,4 271,8 22
QP19_90 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_91 QP19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 2 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
QP19_92 QP19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 2 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
QP19_93 QP19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 2 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
QP19_94 QP19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 2 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
QP19_95 QP19 PEATONAL CALZADA IRREGULAR 0 2 COLUMNA RESIDENCIAL POST TOP S2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 27,0 0,0 0
QP19_96 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_97 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 2 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_98 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_99 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_100 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_101 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_102 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_103 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_104 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_105 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_106 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_107 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_108 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 2 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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QP19_109 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_110 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_111 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_112 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_113 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_114 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_115 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_116 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 42 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_117 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_118 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 42 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_119 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_120 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_121 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_122 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_123 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_124 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_125 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_126 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_127 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_128 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_129 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_130 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_131 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_132 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_133 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_134 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_135 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_136 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_137 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_138 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_139 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 15 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_140 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_141 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_142 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 42 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_143 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 42 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_144 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 55 7 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_145 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 42 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_146 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_147 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_148 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_149 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_150 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_151 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_152 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_153 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_154 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_155 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_156 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_157 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_158 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_159 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_160 QP19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_161 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_162 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_163 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_164 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_165 QP19 CALLE CALZADA IRREGULAR 0 8 BRAZO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_166 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 0 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_167 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_168 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_169 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_170 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_171 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_172 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 8 BACULO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_173 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 8 BACULO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_174 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP19_175 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 8 BACULO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_176 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 8 BACULO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_177 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 8 BACULO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_178 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 8 BACULO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_179 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 20 8 BACULO VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_180 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_181 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP19_182 QP19 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 45 8 BACULO VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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QP19_183 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP19_184 QP19 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL CE2 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 58,2 0,0 0
QP20_1 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_2 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_3 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_4 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_5 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_6 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_7 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_8 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_9 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_10 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_11 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_12 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_13 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_14 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_15 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_16 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_17 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_18 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_19 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_20 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_21 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_22 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_23 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_24 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_25 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_26 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_27 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_28 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_29 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_30 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_31 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_32 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_33 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_34 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_35 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_36 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_37 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_38 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_39 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_40 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_41 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_42 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_43 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_44 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_45 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_46 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP20_47 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 40 7 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_48 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_49 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_50 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_51 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_52 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_53 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_54 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_55 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_56 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_57 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_58 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_59 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_60 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_61 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_62 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_63 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_64 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_65 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 10 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_66 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_67 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_68 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_69 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_70 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_71 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_72 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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QP20_73 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_74 QP20 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP20_75 QP20 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP20_76 QP20 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP20_77 QP20 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP20_78 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP20_79 QP20 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 20 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP20_80 QP20 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP21_1 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_2 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_3 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_4 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_5 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_6 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_7 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_8 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_9 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_10 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_11 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_12 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_13 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_14 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_15 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_16 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_17 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_18 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_19 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_20 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_21 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_22 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_23 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_24 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_25 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_26 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_27 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_28 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_29 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_30 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_31 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_32 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_33 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 7 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_34 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_35 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_36 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_37 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_38 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_39 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_40 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_41 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_42 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_43 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_44 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_45 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_46 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_47 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_48 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_49 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_50 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_51 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_52 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP21_53 QP21 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 9 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP22_1 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_2 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_3 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_4 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_5 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_6 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_7 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_8 QP22 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_9 QP22 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_10 QP22 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_11 QP22 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_12 QP22 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_13 QP22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA
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SIN IVA
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QP22_14 QP22 ZONA VERDE ACERA UNILATERAL 25 4 COLUMNA BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_15 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_16 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_17 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_18 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_19 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_20 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_21 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_22 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_23 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_24 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_25 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_26 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_27 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_28 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_29 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_30 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_31 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_32 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_33 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_34 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_35 QP22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP22_36 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_37 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_38 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_39 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_40 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_41 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_42 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_43 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_44 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_45 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_46 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_47 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_48 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_49 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_50 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_51 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_52 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_53 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_54 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_55 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_56 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_57 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_58 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_59 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_60 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_61 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_62 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_63 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_64 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_65 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_66 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_67 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_68 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_69 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 18 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_70 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_71 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_72 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_73 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_74 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_75 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_76 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_77 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_78 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_79 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_80 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_81 QP22 PARKING ACERA UNILATERAL 25 5 COLUMNA‐BRAZO DOBLE RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_82 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_83 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_84 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP22_85 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP22_86 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_87 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
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QP22_88 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_89 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_90 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
QP22_91 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_92 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_93 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_94 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_95 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_96 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_97 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 28 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_98 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP22_99 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_100 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 26 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
QP22_101 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_102 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 26 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
QP22_103 QP22 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 47 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5303 28,8 271,8 22
QP22_104 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 26 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
QP22_105 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 26 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
QP22_106 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 26 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
QP22_107 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 26 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 33 SI IZYLUM 2 30LEDs 500mA NW740 5303 47,0 318,7 22
QP22_108 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_109 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 25 SI IZYLUM 1 20LEDs 500mA NW740 5302 32,1 271,8 22
QP22_110 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_111 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP22_112 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP22_113 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP22_114 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP22_115 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_116 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_117 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_118 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_119 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_120 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_121 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_122 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_123 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_124 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_125 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_126 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_127 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_128 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_129 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_130 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_131 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_132 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_133 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_134 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_135 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_136 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_137 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_138 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_139 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_140 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_141 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_142 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA‐BRAZO DOBLE VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_143 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_144 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_145 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_146 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_147 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_148 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_149 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_150 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_151 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_152 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_153 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_154 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_155 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_156 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_157 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_158 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_159 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_160 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_161 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
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QP22_162 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_163 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_164 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 35 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP22_165 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_166 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_167 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_168 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_169 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_170 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_171 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_172 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_173 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP22_174 QP22 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL ME3c No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 44,1 0,0 0
QP23_1 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 6 COLUMNA BRAZO VIAL S1 MODELO VIAL 17 SI IZYLUM 1 20LEDs 450mA NW740 5302 28,8 271,8 22
QP23_2 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_3 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_4 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_5 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_6 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_7 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_8 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_9 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_10 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_11 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_12 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_13 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP23_14 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_15 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_16 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_17 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_18 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_19 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_20 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_21 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_22 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_23 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP23_24 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP23_25 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_26 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 31 SI IZYLUM 1 20LEDs 700mA NW740 5302 45,5 271,8 22
QP23_27 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP23_28 QP23 CALLE CALZADA UNILATERAL 30 8 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 32 SI IZYLUM 2 30LEDs 450mA NW740 5302 42,0 318,7 22
QP24_1 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_2 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_3 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_4 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_5 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_6 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_7 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_8 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_9 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_10 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_11 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_12 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_13 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_14 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_15 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_16 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_17 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_18 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_19 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_20 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_21 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_22 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP24_23 QP24 CALLE CALZADA UNILATERAL 40 7 COLUMNA VIAL S1 MODELO VIAL 23 SI IZYLUM 2 30LEDs 600mA NW740 5302 56,5 318,7 22
QP25_1 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_2 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_3 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_4 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_5 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_6 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_7 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_8 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_9 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_10 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BURRIANA

ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QP25_11 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_12 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_13 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_14 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_15 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_16 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_17 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_18 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_19 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_20 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_21 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_22 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_23 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_24 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_25 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_26 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_27 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_28 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_29 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_30 QP25 PLAZA CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_31 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_32 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S1 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP25_33 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_34 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_35 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_36 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_37 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP25_38 QP25 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_1 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_2 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_3 QP26 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_4 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_5 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_6 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_7 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_8 QP26 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_9 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_10 QP26 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_11 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_12 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_13 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_14 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_15 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_16 QP26 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_17 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_18 QP26 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_19 QP26 CALLE CALZADA TRESBOLILLO 35 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_20 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_21 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP26_22 QP26 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 8 COLUMNA VIAL S1 No se actua, ya es led NO No se actua, ya es led 30,1 0,0 0
QP27_1 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 4 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_2 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_3 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_4 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_5 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_6 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_7 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_8 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_9 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_10 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_11 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_12 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 4 BRAZO RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_13 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_14 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_15 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_16 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_17 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_18 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_19 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_20 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_21 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_22 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_23 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 21 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_24 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
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ID LUMINARIA CM TIPO VIA ILUMINA DISPOSICIÓN
INTERDISTANCI

A
ALTURA SOPORTE TIPO LUMINARIA

CLASE 
ALUMBRADO

MODELO LUMÍNICO SUSTITUCIÓN LUMINARIA PROPUESTA
POTENCIA FUTURA 

PROPUESTA
PRECIO LUMINARIA 

SIN IVA
MO SIN IVA

QP27_25 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_26 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_27 QP27 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_28 QP27 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_29 QP27 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_30 QP27 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_31 QP27 PEATONAL CALZADA UNILATERAL 25 4 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_32 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_33 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_34 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_35 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_36 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 22 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_37 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_38 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_39 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_40 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_41 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_42 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_43 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_44 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_45 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_46 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_47 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_48 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_49 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 20 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_50 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_51 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_52 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_53 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_54 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_55 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 23 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_56 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22
QP27_57 QP27 CALLE CALZADA UNILATERAL 25 5 COLUMNA RESIDENCIAL E. LATERAL S2 MODELO RESIDENCIAL 5 SI CITEA NG2 MINI 20LEDs 400mA NW740 5305 25,7 430,1 22

SIN RECEPCIONAR_1 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_2 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_3 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_4 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_5 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_6 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_7 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_8 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_9 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_10 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_11 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_12 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_13 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_14 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_15 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_16 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_17 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
SIN RECEPCIONAR_18 SIN RECEPCIONAR CALLE CALZADA BILATERAL 40 8 COLUMNA VIAL S2 MODELO VIAL 6 SI IZYLUM 2 40LEDs 550mA NW740 5306 68,0 327,7 22
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